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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И 

ИЗГРАДЊУ ХИРУРШКОГ БЛОКА ОПШТЕ 

БОЛНИЦЕ У АЛЕКСИНЦУ 
 

 

 

 

 

 

УВОД 
 

Предмет Урбанистичког пројекта за реконструкцију постојећег објекта и изградњу 

хируршко-гинеколошког блока опште болнице у Алексинцу је урбанистичка разрада 

постојећих и планираних садржаја у оквиру катастарских парцела број 829, 841/2 и 

дела катастарске парцеле број 832 КО Алексинац варош које су планом вишег реда, 

Планом генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинца'', број 

6/2014) и Изменама и допунама плана генералне регулације Алексинца (''Службени 

лист општине Алексинац'', број 11/2020) дефинисане као грађевинско земљиште јавних 

намена- здравство. 

 

Катастарска парцела број 841/2 је у складу са Планом вишег реда саставни део 

комплекса болнице, те се као таква налази у обухвату Урбанистичког пројекта, али с 

обзиром на то да се планирани објекти не налазе на предметној парцели, као ни објекат 

који се реконструише, поменута парцела неће бити предмет пројектно-техничке 

документације.  

 

Наручилац израде Урбанистичког пројекта је општина Алексинац, на чији захтев, а у 

складу са важећом планском документацијом, се  приступило се изради предметног 

Урбанистичког пројекта. 

 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се у складу са планском документацијом, 

урбанистичким показатељима и карактеристикама, прописима и урбанистичким 

нормативима изврши реорганизација простора на парцелама, а све у циљу 

редефинисања постојећег комплекса болнице. 
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Пре почетка израде Урбанистичког пројекта ''PRO-ING'' доо се за захтевом за 

достављање претходних услова обратио следећим надлежним органима, посебним 

организацијама и имаоцима јавних овлашћења:  

  

1. ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 

2. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

3. ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ 

4. ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ А.Д. 

5. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ, Огранак погон 

Алексинац 

6. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА,ТРАНСПОРТ И 

ПРОМЕТ ПРИРОДНОГ ГАСА ''ЈУГОРОСГАЗ'' 

7. НИС А.Д. НОВИ САД 

8. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д., 

Пословница Ниш 

9. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, РАДНА ЈЕДИНИЦА НИШ 

10. ЗАВОД ЗА ЗАШТУТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 

11. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Нишу 

12. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурс, Управа за 

инфраструктуру 

13. ЈВП ''СРБИЈАВОДЕ'', ВПЦ ''МОРАВА'' 

14. YETTEL Д.О.О. 

15. ''А1 СРБИЈА'' Д.О.О. 

16. СББ Д.О.О. 

Претходне услове за потребе израде Урбанистичког пројекта доставили су следећи 

надлежни органи, посебне организације и имаоци јавних овлашћења: 

1. ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 

2. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

3. ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ А.Д. 

4. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ, Огранак погон 

Алексинац 

5. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА,ТРАНСПОРТ И 

ПРОМЕТ ПРИРОДНОГ ГАСА ''ЈУГОРОСГАЗ'' 

6. НИС А.Д. НОВИ САД 

7. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Нишу 

8. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурс, Управа за 

инфраструктуру 

9. ''А1 СРБИЈА'' Д.О.О. 

10. СББ Д.О.О. 

11. ЗАВОД ЗА ЗАШТУТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Садржина, начин и поступак израде урбанистичког пројекта су регулисани одредбама 

чл. 60-64 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и одредбама чл. 76, 77 и чл. 85-95 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19). 

Урбанистичким пројектом дефинише се уређење простора у складу са планским 

документом, и то: намена површина и објеката, регулационо и нивелационо решење 

локације, приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре, мере заштите и приказује се 

идејно архитектонско решење за предметни објекат. 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта за реконструкцију постојећег објекта 

и изградњу хируршког блока опште болнице у Алексинцу је План генералне регулације 

Алексинца (''Службени лист општине Алексинца'', број 6/2014) и Измене и допуне 

плана генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинац'', број 

11/2020). 

 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 

Предметним Урбанистичким пројектом су обухваћене катастарске парцеле број 829 и 

841/2 КО Алексинац варош, као и део катастарске парцеле број 832 КО Алексинац 

варош. 

 

Граница урбанистичког пројекта је дефинисана геоаналитичким тачкама чије су 

координате дате у државном координатном систему у приложеној табели: 

 

1. Y= 7557073.60  X= 4822100.21 

2. Y= 7557077.05   X= 4822099.57 

3. Y= 7557112.49  X= 4822092.28 

4. Y= 7557123.40  X= 4822089.26 

5. Y= 7557132.59  X= 4822086.66 

6. Y= 7557142.27  X= 4822084.15 

7. Y= 7557153.76  X= 4822086.27 

8. Y= 7557149.90  X= 4822062.93 

9. Y= 7557147.11  X= 4822047.64 

10. Y= 7557143.91  X= 4822031.87 

11. Y= 7557152.51  X= 4822028.19 

12. Y= 7557161.50  X= 4822024.29 

13. Y= 7557179.87  X= 4822014.46 

14. Y= 7557181.70  X= 4822016.86 
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15. Y= 7557206.99  X= 4822006.19 

16. Y= 7557210.92  X= 4822005.35 

17. Y= 7557211.61  X= 4822005.03 

18. Y= 7557217.58  X= 4822002.26 

19. Y= 7557232.49  X= 4821999.58 

20. Y= 7405804.52  X= 4821997.34 

21. Y= 7557234.61  X= 4821989.25 

22. Y= 7557235.47  X= 4821985.09 

23. Y= 7557236.73  X= 4821978.94 

24. Y= 7557228.80  X= 4821981.07 

25. Y= 7557216.84  X= 4821957.77 

26. Y= 7557215.59  X= 4821955.35 

27. Y= 7557209.63  X= 4821944.69 

28. Y= 7557207.21  X= 4821942.59 

29. Y= 7557205.61  X= 4821938.65 

30. Y= 7557205.30  X= 4821938.74 

31. Y= 7557188.23  X= 4821946.37 

32. Y= 7557183.12  X= 4821947.81 

33. Y= 7557182.30  X= 4821948.05 

34. Y= 7557174.54  X= 4821950.54 

35. Y= 7557166.14  X= 4821953.30 

36. Y= 7557164.91  X= 4821954.56 

37. Y= 7557154.49  X= 4821958.44 

38. Y= 7557148.47  X= 4821960.39 

39. Y= 7557141.35  X= 4821940.02 

40. Y= 7557140.09  X= 4821935.43 

41. Y= 7557136.17  X= 4821926.00 

42. Y= 7557135.55  X= 4821924.88 

43. Y= 7557134.64  X= 4821923.22 

44. Y= 7557132.40  X= 4821924.07 

45. Y= 7557119.73  X= 4821928.86 

46. Y= 7557119.48  X= 4821928.98 

47. Y= 7557117.25  X= 4821930.03 

48. Y= 7557112.19  X= 4821932.42 

49. Y= 7557105.10   X= 4821936.17 

50. Y= 7557087.96  X= 4821897.18 

51. Y= 7557076.45  X= 4821902.66 

52. Y= 7557074.68  X= 4821903.50 

53. Y= 7557068.73  X= 4821906.35 

54. Y= 7557048.07  X= 4821916.22 

55. Y= 7557015.88  X= 4821931.77 

56. Y= 7557024.76  X= 4821951.50 

57. Y= 7557033.80  X= 4821971.35 

58. Y= 7557044.36  X= 4821995.34 

59. Y= 7557052.96  X= 4822013.68 

60. Y= 7557053.64  X= 4822020.72 

61. Y= 7557054.70  X= 4822030.80 

62. Y= 7557059.49  X= 4822048.68 

63. Y= 7557060.81  X= 4822053.59 

64. Y= 7557065.36  X= 4822070.80 

65. Y= 7557066.83  X= 4822076.37 

66. Y= 7557069.80  X= 4822087.26

 

Површина грађевинског подручја обухваћеног урбанистичким пројектом износи 2,27 

ha (22711 m2).
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3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Комплекс болнице се налази на катастарским парцелама број 829 и 841/2 КО 

Алексинац варош, као и на делу катастарске парцеле број 832 КО Алексинац варош 

које су Планом генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинца'', 

број 6/2014) и Изменама и допунама плана генералне регулације Алексинца 

(''Службени лист општине Алексинац'', број 11/2020) дефинисане као грађевинско 

земљиште јавних намена- здравство. 

Комплекс има приступ са све четири стране и то из Ул. Брђакове на истоку, Горанске 

улице на западу, Улице Делиградске на северу и Момчила Поповића на југу.  

На основу преписа листа непокретности катастарска парцела број 832 КО Алексинац 

варош је поршине 22580 m2 и на њој се налазе сви објекти припадајућег комплекса 

болнице, катастарска парцела број 841/2 КО Алексинац варош има површину од 20m2 

и на њој се једним својим делом налази објекат апотеке. Катастарска парцела број 832 

КО Алексинац варош, која има површину од 274 m2 и која је дефинисана као 

некатегорисани пут се једним својим делом налази у обухвату Урбанистичког пројекта. 

На предметном простору се налази осамнаест (18) објеката, и то девет (9) објеката 

здравствене намене (микробиологија, медицина рада, општа болница, РО служба, 

дијализа, дечије одељење, зграда АТД-а, тансфузија крви, болничка апотека), објекат 

управе, објекат котларнице, вешерница, капела, објекат комерцијалне намене, објекат 

техничке службе, трафостаница, као и помоћни објекти у функцији читавог комплекса.  

Спратност објеката варира од П (приземље) до П+3 (приземље+три спрата), с тим да 

објекат старе зграде АТД-а има и сутерен, док зграда управе има подрум.  

У оквиру предметног комплекса се налази неколико објеката који су изграђени без 

одобрења за изградњу, и то: објекат дечијег одељења, објекат микробиологије, 

котларница, објекат техничке службе, болничка апотека, објекат комерцијалне намене, 

трафостаница као и помоћни објекти. Објекат старе зграде АТД-а, објекат управе, 

трансфузија крви, РО служба, објекат за дијализу, вешерница и капела су изграђени 

пре доношења прописа о изградњи објеката. Објекат медицине рада и општа болница 

имају одобрење за употребу. 

На катастарској парцели број 829 КО Алексинац варош се налази и плато за дизел 

агрегат, као и укопани резервоар за гориво.  

Објекат дијализе (1) је објекат у низу, спратности П, укупне површине 1105 m2. Налази 

се у јужном делу предметног комплекса и излази на улицу Момчила Поповића. Објекат 

дијализе није предмет разраде кроз даљу пројектну документацију. 

Објекат старе зграде АТД-а (2) је слободностојећи објекат спратности Су+П, укупне 

бруто површине 595,61 m2. Објекат се налази у кругу болнице непосредно поред 

Делиградске улице. Објекат је у руинираном стању. Увидом у стање на лицу места 
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уочена су оштећења и дотрајалост спољашњих и унутрашњих завршних обрада и 

облога.  

Објекат дечијег одељења (3) је објекат у низу, спратности П+2, укупне бруто површине 

1563 m2. Објекат се налази у североисточном делу комплекса и нема директан приступ 

на јавну саобраћајну површину, него му се приступа унутар комплекса. 

Објекат микробиологије (4) је слободностојећи, приземни објекат, укупне бруто 

површине 177 m2. Микробиологија се налази у северозападном делу парцеле и 

приступа јој се преко интерне саобраћајнице. 

Објекат котларнице (5) је слободностојећи објекат приземне спратности, укупне бруто 

површине 157,04 m 2. 

Објекат управе (6) је слободностојећи приземни објекат са подземном етажом 

(подрумом). Укупна бруто површина износи 299 m2. Објекту се приступа преко 

интерне саобраћајнице.  

Објекат трансфузије крви (7) је слободностојећи објекат приземне спратности, укупне 

бруто површине 220 m2. Објекту се приступа преко интерне саобраћајнице.  

Објекат РО службе (8) је слободностојећи објекат приземне спратности, укупне бруто 

површине 250 m2. Објекат датира из ранијег времена и тренутно је у фази унутрашње 

адаптације простора. Објекту се приступа преко интерне саобраћајнице. 

Објекат вешернице (9) је слободностојећи објекат приземне спратности, укупне бруто 

површине 111 m2. Објекат садржи просторије за пријем прљавог веша, прање и 

сушење, просторију за пеглање и просторију за издавање чистог веша. Објекту се 

приступа преко интерне саобраћајнице. 

Објекат медицине рада (10) је слободностојећи објекат приземне спратности, укупне 

бруто површине 742 m2. Објекат је изграђен на месту старог објекта Интерног 

одељења. Будући да је терен у благом нагибу сама форма објекта је усклађена тако да 

се објекат може сагледати из свих углова. Диспанзер за медицину рада има три 

основне функције и то: део за превентивну здравствену заштиту, део за куративну 

здравствену заштиту, део за неуропсихијатријску службу. Објекту се приступа преко 

интерне саобраћајнице. 

Објекат Опште болнице (11) је слободностојећи објекат спратности П+3, укупне бруто 

површине 3982,11 m2. Налази се у источном делу предметног компекса и има излаз на 

јавну саобраћајну површину. Објекту се такође може приступити и преко интерне 

саобраћајнице. На објекту су вршене интервенције у протеклом периоду. Почетком 

2000.-тих година је преко постојећег равног крова на Општој болници формирана 

дрвена кровна конструкција. Северни крак болнице на трећем спрату (породилиште) је 

средином 2018. године адаптиран и саниран. 



7 

 

Објекат техничке службе- радионица (12) је слободностојећи објекат који је у јендом 

делу приземне спратности, а у једном делу је сратности П+1. Укупна бруто површина 

је 258,79 m2. У објекту се налази радионица за поправку возила, столарска и браварска 

радионица са пратећим просторијама. Објекат се налази у северном делу обухвата и 

приступа му се преко интерне саобраћајнице. Испред објекта простоји паркинг 

површина.  

Објекат болничке апотеке (13) је објекат у низу, спратности П+1. Налази се у 

североистичном делу комплекса и има приступ са интерне саобраћајнице. Укупна 

бруто површина износи 132 m2.  

Локал комерцијане намене (14) се налази у оквиру помоћног објекта (15). Приземне је 

спратности и заузима површину од 85 m2. Објекат се налази у јужном делу предметног 

комплекса и има директан приступ на јавну саобраћајну површину- улицу Момчила 

Поповића.   

Капела (16) је слободностојећи објекат приземне спратности, укупне бруто површине 

33 m2. У објекту се налази предпростор и просторија капеле. 

Трафостаница (17) је слободностојећи објекат укупне бруто површине 13 m2. 

Трафостаница се налази у јужном делу комплекса и има приступ на Улицу горанску и 

Момчила Поповића.  

Портирница (18) је слободностојећи објекат укупне бруто површине 17 m2. 

Портирница се налази у јужном делу обухвата и има приступ на Улицу Момчила 

Поповића. 

Комплексу се приступа са северне стране из улице Момчила Поповића одакле се 

системом интерних саобраћајница приступа свим објектима, осим објекту старе зграде 

АТД-а која има директан приступ са северне стране, на Делиградску улицу. 

Непосредно уз објекат опште болнице и објекат техничке службе се налазе неуређени 

паркинг простори. 

У оквиру комплекса су изграђене пешачке стазе и степеништа како би се омогућио 

приступ свим објектима.  

Предметни комплекс има значајне уређене зелене површине. 

Целокупни објекти у оквиру комплекса, укључујући болесничке собе, ординације, 

амбуланте, операционе сале, интензивну негу, канцеларије и просторе за јавну намену, 

не задовољавају потребне законске и подзаконске одредбе за објекте ове намене, као 

ни одредбе које се односе на противпожарне аспекте.  
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4. УСЛОВИ ИГРАДЊЕ, ОБНОВЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

4.1. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА (ИЗВОД ИЗ ПЛАНA ВИШЕГ РЕДА) 

 

За предметни комплекс болнице план вишег реда представља План генералне 

регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинца'', број 6/2014) и Измене и 

допуне плана генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинац'', 

број 11/2020). 

 

Измене и допуне плана генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине 

Алексинац'', број 11/2020) 

 

3.5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

3.5.1. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

Општа правила изградње објеката јавних намена су:  

- Тип објекта зависи од његове функције али он мора бити прилагођен условима 

локације; Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим 

окружењем;  

- У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, 

здравство, култура, информисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу 

делатност и не угрожавају непосредно окружење;  

- Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и 

рекреативних центара;  

- Забрањена је изградња у овим комплексима других објеката, који би могли да угрозе 

животну средину и основну намену;  

- По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као слободностојећи 

односно објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;  

- По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од 

објекта других намена;  

- Најмања удаљеност објекта јавних потреба до објеката на суседним парцелама 

износи: до стамбених објеката, минимално 4,0m;  

- до услужно - комерцијалних објеката, минимално 4,0m.  

- Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу 

бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 2,5m, односно на делу 

бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално 5,0m.  

- На парцелама се дозвољава изградња нових, доградња постојећих, а у свим 

сегментима фазна изградња. 

- Паркирање и гаражирање возила, за редовне кориснике, се обезбеђује на сопственој 

грађевинској парцели изван површине јавног пута, а за посетиоце на посебном 

паркингу, на парцели објекта или у њеној близини.  

- Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за 

одговарајуће јавне делатности, која ће се обављати у објекту.  
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- Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен 

условима локације. 

Здравство  

Параметри и стандарди за димензионисање објеката примарне здравствене заштите:  

- БРГП објекта је потребна 0.05-0.1 m 2 /становнику гравитационог подручја;  

- површина парцеле 0.05-0.2 m 2 /становнику гравитационог подручја.  

Распоном се прилагођавају потребне површине према учесталости коришћења 

појединих јединица. 

највећи дозвољени индекс заузетости ...........................................40%;  

максимална висина (кота венца) објекта ........................................ 12 m.  

 

Параметри и стандарди за димензионисање објеката секундарне здравствене 

заштите:  

број постеља: .....................................................5-10 на 1000 становника  

БРГП објекта је потребна ............................................ 25-40 m 2 /постељи  

површина парцеле ...................................................100-150 m 2 / постељи   

највећи дозвољени индекс заузетости ............................................40%;   

максимална висина (кота венца) објекта ........................................ 22 m.  

 

Паркирање обезбедити за 25-30% запослених, са обавезним озелељавањем слободних 

површина. Као један од видова превазилажења проблема велике удаљености 

корисника, може се обезбедити формирање мобилних здравствених екипа у 

периферним деловима ниских густина насељености. 

 

4.2. УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 

 

Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 

условима: 

 

- замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих 

овим урбанистичким пројектом, 

- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 

објекту неће нарушити услови дати овим урбанистичким пројектом, 

- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог 

урбанистичког пројекта реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег 

објекта. 

 

Неопходним обимом реконструкције за побољшање услова рада сматра се: 

 

- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова 

грађевине у постојећем габариту, 

- пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава стање 

животне средине, 

- замена дотрајалих инсталација и уређаја, 

- реконструкција саобраћајних и манипулативних површина. 
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5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
 

Урбанистичко решење је засновано на потребама и захтевима Инвеститора, 

условљеностима из Плана, захтевима саобраћаја и економској исплативости. Сви 

наведени елементи определили су основни концепт урбанистичког и партерног решења 

предметних парцела.  

5.1. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ - ОБЈЕКТИ, САОБРАЋАЈ И ЗЕЛЕНИЛО 

 

Парцеле које се налазе у обухвату предметног компекса имају површину од 22711 m2 и 

карактерише их терен у значајном нагибу, нарочито у источном и северном делу 

обухвата.  

 

Нови хируршко-гинеколошки блок, који ће се градити на месту садашњег објекта 

медицине рада и вешераја и који је оријентације северозапад-југоисток, је 

позициониран у средишњем делу комплекса и постављен је тако у односу на 

регулационе линије да остаје довољно простора са свих страна за формирање 

саобраћајних и пешачких површина. Потреба за изградњом новог објекта је настала са 

циљем да се све операционе сале обједине и буду на једном месту. Хируршко-

гинеколошки блок ће бити спојен топлом везом са постојећим објектом, а ради бржег и 

ефикаснијег функционисања самог рада Опште болнице. 

 

У складу са планом вишег реда, планирана спратност објекта је 2Су+П+3 (два 

сутерена+приземље+три спрата). У сутерену 2 је планирана изградња гараже и 

сервисних просторија, док ће сутерен 1 бити намењен вешерају, стерилизацији, 

мртвачници, простору за чување и складиштење медицинског отпада, гардероби и 

сервисним просторијама. Приземље новопројектованог објекта је предвиђено као део у 

коме се налази главни улазни хол са вертикалним комуникацијама, ургентни центар, 

биохемијска лабораторија, радиологија, микробиологија и банка крви. На првом спрату 

је предвиђена изградња ортопедије, хирургије и урологије, на другом спрату ОП блок, 

централна интензивна нега и анестезија, док је на трећем спрату предвиђено 

формирање породилишта, одељења за гинекологију и неонаталогију.  

 

Када је реч о објекту опште болнице који се реконструиште, планирано је да се у 

приземљу  формирају специјалистичке амбуланте, тоалети за кориснике и запослене,  

као и помоћне просторије – чисто, прљаво, гардеробе за запослене. Први спрат ће бити 

огранизован као стационарни део за остатак болничких соба за хирургију, ортопедију и 

урологију, други спрат ће бити организован као стационарни део за интерно одељење и 

коронарну јединицу, док ће се на трећем прату налазити стационарни део за 

палијативну негу и онкологију.  

У оквиру комплекса је планирана изградња станице медицинских гасова која је 

позиционирана на главној интерној саобраћајници. Објекат је правоугаоног облика, 

приземне спратности. У објекту су предвиђене три станице: компресорска, централна 

редукциона станица за кисеоник азот-оксидул и станица за течни кисеоник. 

Објекат је каскадно формиран тако да прати нагиб интерне саобраћајнице у оквиру 

болничког комплекса, преко које је омогућен приступ ауто-цистерне за течни кисеоник 

и пуњење предвиђеног резервоара.  
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Објекат за третман медицинског отпада позициониран је недалеко од платоа за смештај 

трафостанице, дизел агрегата и чилера. Правоугаоног је облика, спољних димензија 

14,09x6.69 m, спратности П. Приступ је преко интерне саобраћајнице. Објекат за 

третман медицинског отпада поседује просторију за лагеровање пуних канти, 

просторију за медицински отпад, просторију за раднике, купатило и просторију за 

лагеровање празних канти.  

У непосредној близини новог хируршко-гинеколошког блока налази се радионица са 

алатом. Правоугаоног је облика, спољних димензија 13,14x9.34 m2, спратности П. 

Приступ је преко интерне саобраћајнице. Објекат се састоји од две радионице, 

алатнице, магацина, канцеларије са санитарним чвором. 

У непосредној близини планираног паркинг простора планирано је постављање 

монтажно бетонске трафо станице. 

Остали објекти у комплексу болнице нису предмет пројектне документације и 

задржавају се у постојећем стању, уз могућност обнове и реконструкције прописане 

урбанистичким пројектом.  

Приступ комплексу је омогућен преко саобраћајног прикључка на улицу Момчила 

Поповића. Интерна колска саобраћајница је конципирана тако да је омогућен директан 

колски приступ како планираном објекту и објекту који се реконструише, тако и 

новоформираном паркинг простору на северу комплекса, а све у складу са 

противпожаним условима.  

Системом пешачких стаза и платоа је омогућен приступ објектима као и пешачка 

комуникација корисника објекта унутар самог комплекса. Пешачка стаза која је 

формирана јужно од планираног хируршко-гинеколошког блока је већих димезија из 

потребе да се оствари неометана комуникација између особља болнице и пацијената 

који напуштају објекат или долазе у њега.  

Зелене површине ће се уредити плански, озелењавањем и партерним уређењем. 

Приликом формирања ситуационог решења се водило рачуна да се постојећа 

вегетација, коју чини листопадно и зимзелено дрвеће сачува у највећој могућој мери.  

У оквиру предметног постора се налази и новоформирана трафостаница, као и простор 

резервисан за постављање контејнера. 

Око читавог комлекса је планирано постављање транспаренте ограде.   
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5.2 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

У складу са планом вишег реда, Планом генералне регулације Алексинца (''Службени 

лист општине Алексинца'', број 6/2014) и Изменама и допунама плана генералне 

регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинац'', број 11/2020), постојећа 

регулациона линија се задржава на северу, северозападу, североистоку, југу и 

југоистоку (приказано у графичком прилогу број 4) док се регулациона линија на 

западу, уз Улицу горанску мења, и то на начин да се јавна саобраћајна површина 

проширује за 1 метар на рачун катастарске парцеле број 829 КО Алексинац варош. 

Такође, Планом вишег реда је планирано формирање јавне саобраћајне површине у 

источном делу обухвата Урбанистичког пројекта, такође на рачун горе поменуте 

парцеле.  

 

5.3. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ  

 

Топографија терена је брдовита, са падом од севера према југу. Aпсолутне висинске 

коте терена крећу се између 193,15 и 175,50 метара надморске висине. Нивелационо 

решење прилагођено је кофигурацији терена, постојећим и планираним објектима 

комплекса болнице и условима приступачности за све кориснике. У зонама укрштања 

саобраћајница дефинисане су коте нивелета, а између њих израчунати су подужни 

падови. Релативне висинске коте пода приземља објекта су на коти 0,00 m, а пешачке 

стазе и платои на улазу су на приближно -0,05 m до -0,15 m релативне висине. 

Нивелационо решење дато је на графичком приказу ''Регулационо - нивелационо 

решење локације и саобраћајна инфраструктура'' (графички прилог 4). У оквиру датог 

нивелационог решења, приликом израде пројектне документације дозвољена су 

извесна одступања у циљу квалитетнијег и рационалнијег решења. 
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6. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

6.1. ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТ ОБЈЕКАТА, ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, 

СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА ОБЈЕКАТА  

 

Хоризонтални габарити објекта, грађевинске линије, као и спратност објекта дати су на 

графичком прилогу бр. 4. 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

 

Објекат дечијег одељења 

Хоризонтални габарит: 521 m² 

Спратност: П+2 

Висина објекта: макс. 10 метара  

 

Објекат болничке апотеке 

Хоризонтални габарит: 66 m2 

Спратност: П+1  

Висина: до 7 метра 

 

Зграда управе 

Хоризонтални габарит: 299 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 4 метра 

 

Објекат дијализе 

Хоризонтални габарит: 1105 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 4 метра 

 

Помоћни објекат и локал 

Хоризонтални габарит: 85 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 3 метра 

 

Трафостаница  

Хоризонтални габарит: 13 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 3 метра 

 

Портирница 

Хоризонтални габарит: 17 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 3 метра 
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Објекат старе зграде АТД-а 

Хоризонтални габарит: 294 m2 

Спратност: Су+П (сутерен+приземље)  

Висина: до 5 метара 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ КОЈИ СЕ РЕКОНСТРУИШЕ 

 

Општа болница 

Хоризонтални габарит: 1021,09 m2 (са надстрешницом) 

Спратност: П+3  

Висина: до 16 метара 

 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ 

 

Хируршко-гинеколошки објекат 

Хоризонтални габарит: 1537,92 m2+255 m2 надстрешница + 60 m2 пасарела 

Спратност: 2Су+П+3  

Висина: до 20 метара 

 

Трафостаница  

Хоризонтални габарит: 22,32 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 3 метра 

 

Третман отпада 

Хоризонтални габарит: 94,26 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 6 метара 

 

Станица за медицинске гасове 

Хоризонтални габарит: 93,22 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 6 метара 

 

Радионица са алатом 

Хоризонтални габарит: 122,69 m2 

Спратност: П (приземље)  

Висина: до 6,5 метара 

 

Грађевинска линија је преузета из Плана вишег реда и приказана је у графичком 

прилогу број 4. Регулационо, нивелационо решење локације и саобраћајна 

инфраструктура. У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14,  83/18, 31/19, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) представља линију на, 
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изнад и испод површине земље до које је дозвољено грађење основног габарита 

објекта.  

 

 

6.2. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ 

 

Планом генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинца'', број 

6/2014) и Изменама и допунама плана генералне регулације Алексинца (''Службени 

лист општине Алексинац'', број 11/2020), прописани индекс заузетости износи 40%. 

Индекс заузетости у оквиру обухвата урбанистичког пројекта износи 23,30%. 

 

 

6.3. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Планом генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинца'', број 

6/2014) и Изменама и допунама плана генералне регулације Алексинца (''Службени 

лист општине Алексинац'', број 11/2020) није прописан минималан проценат зелених 

површина. 

Предложеним решењем проценат проценат зеленила у оквиру обухвата 35,05%. 

 

6.4. БИЛАНС ПОВРШИНА  

Табела 1 - Нумерички показатељи у односу на обухват урбанистичког пројекта 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА У 

m2 
% 

ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 5291,50 23,30 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 2400,00 10,57 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ КОЈИ СЕ РЕКОНСТРУИШЕ 1021,09 4,49 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ 1870,41 8,24 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 9192,07 40,47 

ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА 251,28 1,11  

ИНТЕРНА КОЛСКА САОБРАЋАЈНИЦА 4091,12 18,01  

ПАРКИНГ ПРОСТОР 957,97 4,22  

КОЛСКО-ПЕШАЧКА ПОВРШИНА 931,71 4,10  

КОЛСКИ ПРИЛАЗ СУТЕРЕНУ 46,17 0,20  

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ПАЛТОИ 2588,88 11,40  

СТЕПЕНИШТЕ 166,52 0,73  

ПЛАТО ЗА ЧИЛЕРЕ 158,12 0,70  

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 7960,10 35,05  

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПВРШИНЕ 7960,10 35,05  

ПРОСТОР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ 169,23 0,74  

ПОТПОРНИ ЗИД 98,77 0,44  

УКУПНА ПОВРШИНА ОБУХВАТА УРБ.  ПРОЈЕКТА 22711,67 100 
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7. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
 

Зелене површине у оквиру комплекса уредити у складу са величином парцеле, 

диспозицијом објекта и планираном инфраструктуром.  

Заштитни појас зеленила оформити линеарном поставком дрвореда, или групном 

садњом дрвећа различите спратости, ободом целог комплекса, а све у циљу заштите од 

прекомерне инсолације и пружања пријатног заклона. 

 

Слободне површине је потребно хортикултурно уредити у пејзажном стилу, користећи 

првенствено садни материјал са већом хигијенском и биолошком вредношћу, као и 

онај који не садржи израштаје у облику бодљи и отровних бобица. Такође, неопходно 

је избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте. 

 

Приликом формирања објеката, саобраћајних и пешачких површина, тежило се да се у 

највећој могућој мери сачува вишеспратна вегетација листопадног и четинарског 

дрвећа.  

 

Зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију, а избор врста 

засновати на аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући 

жалосне форме. Забрањено је користити инвазивне врсте за подизање зелених 

површина. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће врсте: циганско 

перје, јасенолисни јавор, кисело дрво, багремац, западни копривић, пенсилвански 

длакави јасен, жива ограда, петолисни бршљан, касна сремза, јапанска фалопа, 

сибирски брест.  

Реализацијом осмишљеног плана озелењавања унапредиће се микроклиматски и 

амбијентални услови предметног простора. 

Предложеним решењем, проценат зелених површина у оквиру комплексa болнице 

износи 35,05%. 

Приликом избора садног материјала као и одређивања места садње обавезно је дрвеће 

и засаде подизати тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност 

саобраћаја. 

За поплочање користити природне материјале (цигла или бехатон и сл.). Вртни 

мобилијар треба да чине: клупе, корпе за отпатке, као и елементи спољашњег 

осветљења.  

 

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

1. Обавезна је израда главног пројекта озелењавања који ће детерминисати прецизан 

избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику 

садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

2. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље у 

планираним коридорима садити на следећој удаљености од инсталација: 
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 Дрвеће Шибље 

Водовода мах 1,5 m  

Канализације мах 1,5 m  

Електрокаблова мах 2,5 m 0,5 m 

ЕК и КДС мреже 2,0 m  

Гасовода 1,5 m  

 

3. Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4 -7 m; 

4. Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте, а избегавати 

примену инвазивних врста; 

5. За озелењавање користити претежно лишћаре. У спрату дрвећа, учешће 

листопадних врста треба да буде 5:1 у односу на четинаре. 

6. Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. Старости. 

 

 

8. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

8.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Саобраћајно решење у обухвату Урбанистичког пројекта подразумева интерне 

саобраћајнице, пешачке стазе (тротоаре) и паркинге у оквиру комплекса болнице. 

 

Постојећа интерна саобраћајница којом се из Улице Момчила Поповића приступа 

објекту опште болнице се задржава. 

 

Нове интерне саобраћајнице предвиђене је са западне стране из Улице горанске, којом 

ће се омогућити приступ планираном хириршко-гинеколошком објекту са јужне стране  

као и саобраћајна површина која окружује објекат опште болнице. 

 

Све наведене саобраћајнице су међусобно повезане, чиме је омогућено кретање возила 

у континуитету. Ширине ових саобраћајница су од 5,0 до 6,0 m што омогућава 

двосмерно кретање. Радијуси кривина су претежно 7 m, чиме се омогућава приступ и 

деловање возила хитних служби, а за меродавно возило усвојено је противпожарно 

возило димензија 8,50 x 2,50 m.  

 

Цео компекс болнице међусобно је повезан пешачким стазама којима је омогућен 

приступ до свих улаза у објекте. Стазе су ширине од 2,0 m, а на местима где је 

потребно савладати различите висинске коте, планирана су степеништа . 

Режим и начин коришћења саобраћајница прописаће надлежни орган, а дефинисаће се 

у оквиру пројекта саобраћајне сигнализације. 

 

Све наведене саобраћајнице, као и врста и положај улаза и излаза, приказане су на 

цртежу број 4 (Регулационо – нивелационо решење локације и саобраћајна 

инфраструктура) у размери 1:500. Планиране саобраћајне површине дефинисане су у 

односу на осовинске линије чији је положај одређен осовинским тачкама за које су 
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приказане координате. Планирана саобраћајница која окружује објекат опште болнице 

дефинисана је у односу на овај објекат. 

 

ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 

Колски и пешачки приступи комплексу болнице предвиђени су: 

 

- са северне стране из Улице Делиградска, 

- са јужне из Улице Момчила Поповића (постојећи приступ), 

- са западне стране из Улице Горанска и  

- са источне из Улице Брзакова. 

 

Сви колски приступи су ширине 6,0 m са радијусима кривина од 7 m, док су 

приступнни тротоари ширине 2,0 m (осим постојећег уз западну ивицу коловоза из 

Улице Момчила Поповића). 

 

НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА 

У оквиру комплекса болнице планирано је укупно 73 паркинг места за путничке 

аутомобиле. У северном делу планиран је паркинг за 38 путничких аутомобила, а са 

јужне стране хириршко-гинеколошког објекта планиран је паркинг за 23 путничка 

аутомобила. Паркинг простор са 12 паркинг места је планиран у оквиру платоа, 

северно од објекта опште болнице. За особе са инвалидитетом планирано је 15 паркинг 

места.  

 

Важећим планом на овом простору потребно је обезбедити паркинг по нормативу: 

''једно паркинг место на 3,5 запослених или на 4 болничке постеље'', а у информацији о 

локацији је наведено да је потребно обезбедити паркинг за  25-30% запослених. 

 

Тренутно је у болници запослено 200 здрвствених радника и сарадника, а процењује се 

да ће након изградње планраног хириршког-гинеколошког објекта бити запослено 

приближно 300 здравствних радника и сарадника. Тренутно у оквиру болнице постоји 

135 болничких постеља, а у оквиру планираног хириршко-гинеколошког објекта 

пројектовано је још 149, што укупно чини 284 болничких кревета. 

 

У вези са наваденим условљеним нормативима, остварени капацитети за паркирање 

задовољавају будуће потребе комплекса болнице. 

 

Паркинг места су планирана управно на коловоз, а димензије су 5,00 x 2,50 m и 5,00 x 

3,70 m за особе са инвалидитетом, што је у складу са SRPS U.S4.234:2020. Димензије 

паркинг места за возила хитне помоћи су 6,5 x 3,0 m. 
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8.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 
8.2.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 

 

Постојећи објекти Опште болнице Алексинац прикључени су на јавну водоводну 

мрежу. 

Прикључак Опште болнице изведен је са јавне водоводне линије у улици Момчила 

Поповића (PEØ160mm), на кат. парц. бр. 2902/1 КО Алексинац варош. Ова водоводна 

линија AC DN150 mm иде од шахте код улазне капије (портирнице) Опште болнице и 

пролази по целој дужини кат.парц.бр. 829 и на крају излази на Делиградску улицу на 

кат. парц. бр. 2901 КО Алексинац варош. Са ове линије воде се појединачне везе за 

објекте Опште болнице. Предметни објекти Опште болнице напајају се из прве 

висинске зоне из централног резервоара “5. окно” у Алексинцу са котом дна 

резервоара 220,25 mnm. 

 

С обзиром на новопројектоване објекте који се делимично налазе на траси постојеће 

водоводне мреже, биће потребно измештање једног дела цевовода. 

 

Приликом израде техничке документације биће тачно утврђена траса измештеног 

цевовода, као и потреба за заменом дотрајалих инсталација. 

 

Општа болница поседује и могућност превезивања воде из друге висинске зоне 

резервоара “Логориште” са котом дна резервоара 235,90 mnm. Ова могућност 

остављена је за случаје хаварија и искључења воде из прве висинске зоне. 

 

У складу са условима ЈКП “Водовод и канализација” Алексинац, потребно је 

планирати изградњу новог водоводног шахта код објекта портирнице (улазна капија) 

где ће бити смештен водомер и потребна арматура. Од овог шахта Инвеститор може 

слободно пројектовати интерне водоводне инсталације које ће водити до појединачних 

објеката унутар поменутих парцела Опште болнице. 

 

Хидрантска мрежа 

Спољашњу хидрантску мрежу чине надземни хидранти који су постављени око 

објекта. Хидрантска мрежа пројектована је од PEHD PE100 цеви. 

 

Снабдевање унутрашње хидрантске мреже предметних објеката се предвиђа 

прикључењем на спољну хидрантску мрежу комплекса Опште болнице. Потребна 

количина воде за гашење пожара у објектима је  5.0 l/s са минималним притиском од 

2.5 бара на сваком хидранту у току 120 минута гашења пожара. 

 

Унутрашњи развод хидрантске мреже се предвиђа од челичних поцинкованих цеви. 

Тачан број и положај спољашњих хидраната биће дефинисан у току разраде техничке 

документације. 

 

У условима издатим од стране ЈКП нису наведени капацитети за напајање хидрантске 

мреже, па у овом тренутку није познато да ли ће бити потребна инсталација уређаја за 

повишење притиска у хидрантској мрежи. Ово ће бити дефинисано у току даље 

разраде техничке документације. 
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8.2.2. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

 

Атмосферске воде са крова објекта се прикупљају падом кровне равни према 

ћошковима крова који имају најнижу коту а затим се одводе вертикалама атмосферске 

воде до терена и прикључују на спољашњу кишну канализациону мрежу унутар 

комплекса. За развод у земљи предвиђене су PVC цеви класе оптерећења SN8. 

 

8.2.3. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 

Прикључак фекалне канализације Опште болнице PVCØ315 mm уведен је у јавну 

канализациону мрежу улице Момчила Поповића DN400 mm и ова линија нема 

ревизиони шахт. Поред портирнице, у углу парцеле, постоји још један канализациони 

прикључак PVC 250 са прикључним ревизионим шахтом. Остале канализационе линије 

иза поменутог ревизионог шахта су унутрашње инсталације Опште болнице и нису 

предмет услова ЈКП-а.  

 

Прикључење новопројектованог објекта Опште болнице је могуће на предметну 

канализациону линију уз доградњу новог ревизионог шахта поред границе кат.парц.бр. 

2902/1 КО Алексинац варош, као и уз услов да уколико постоји отпад другог порекла 

осим фекалног, Инвеститор мора планирати сепаратни уређај пре прикључења. 

 

Детаљна разрада прикључака и траса водне и комуналне инфраструктуре биће 

дефинисана техничком документацијом. 

 

 

8.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

8.3.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Основни објекат за снабдевање електричном енергијом је ТС 110/35kV „Алексинац 1“, 

која се не налази у обухвату овог урбанистичког пројекта, и уједно није предмет 

разматрања. Она напаја све ТС 35/10kV преко којих ће се напајати нова ТС 10/0,4 kV 

која се налази у обухвату овог урбанистичког пројекта. Од ове ТС ће полазити мрежа 

осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објекaта којe треба напојити, чиме ће се 

обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом свих 

потрошача. 

Нова ТС је монтажно бетонска. Потребно је обезбедити колски прилаз до предметне 

ТС ширине минимално 3m ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. 

Нова ТС треба да се повеже на постојећу и нову 10 kV мрежу, која ће се градити 

подземно. Такође је потребно обезбедити службеност пролаза каблова до ТС кроз 

парцеле на осталом грађевинском земљишту. На просторима планиране изградње 

могућа је изградња нове или реконструкција постојеће инсталације јавног осветљења.  

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом планиране ТС 

преко које ће бити омогућено прикључење на нисконапонску мрежу изградњом 

прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и 
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ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или 

планираног вода у улици, или директно из ТС. Детаљније услове за прикључење и 

изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуцијa Ниш“. 

8.3.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Планиранa трафостаницa напонског нивоа 10/0,4 kV градиће се као монтажно - 

бетонскa (МБТС).  

Полагање једножилних енергетских каблова (XHE 49-A и сл.) вршити у троугластом 

снопу. Сноп се формира провлачењем каблова кроз одговарајућу матрицу, при 

одмотавању са три калема. Дозвољено је појединачно провлачење једножилног кабла 

кроз цев од неферомагнетног материјала, под условом да цев није дужа од 20m. Кроз 

челичну цев дозвољено је провлачење снопа који чине једножилни каблови све три 

фазе. За причвршћивање једножилних каблова могу да се користе само обујмице од 

неферомагнетног материјала. На оба краја кабловског вода треба галвански да се 

повежу метални плаштови или електричне заштите сва три једножилна кабла и да се 

уземљи овај спој.  

 Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три 

једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме 

да буде мањи од 0,07m при паралелном вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да се 

обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом 

дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном 

размаку од 1m.    

 Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални 

размаци од других врста инсталација и објеката који износе:  

- 0,4m од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката  

- 0,5m од телекомуникацијских каблова  

- 0,6m од спољне ивице канала за топловод  

- 0,8m од гасовода у насељу  

- 1,2m од гасовода ван насеља  

Уколико се у заштитне цеви (кабловску канализацију) полажу каблови различитих 

напонских нивоа, каблови нижих напона се полажу у виши ниво канализације. 

Препоручује се да се постављање заштитних цеви врши у највише два нивоа, осим на 

излазу из ТС 110/0,4 kV. Ако се користе заштитне цеви већих дужина преко 10m, због 

отежаног хлађења мора се дозвољено струјно оптерећење кориговати корекционим 

факторима.  

Код укрштања са електронским комуникационим каблом, енергетски кабл се полаже 

испод, а код укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских 

каблова, кабал вишег напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, 

уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 

0,4m.   
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8.3.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

С обзиром на стање и постојеће капацитете извора електричне енергије у болничком 

комплексу потребно је реконструисати постојећу 10kV мрежу и изградити нову 

монтажно-бетонску ТС 10/0,4kV већег капацитета.  

За потребе прикључења објекта Опште болнице, неопходно је предвидети и обезбедити 

простор на к.п. 829 К.О. Алексинац варош за изградњу прикључног разводног 

постројења 10kV „Болница" (у даљем тексту: ПРП) са следећим редоследом 10 kV 

ћелија: Вдсее1 - водна, Вдсее2 – водна, С - спојна, Вдсее3 - водна, СП - сопствена 

потрошња, М1 - мерна, К 1 - кабловска ћелија за повезивање са СН блоком корисника. 

Постојећа 3 кабла, 10kV, 2х РР41 3х70mm2 и РНР 48 3х70mm2 у ТС 10/0,4kV 

„Алексинац Болница“   правца ТС 10/0,4kV „Алексинац диспанзери са извода 

„Колонија“ из ТС 35/10kV „Железара“, из правца ТС 10/0,4kV „Алексинац Јеленац" са 

извода „Башта“ из ТС 35/10kV „Хладњача“, из правца ТС 10/0,4kV „Алексинац Микро 

насеље 1“ са извода „Микро насеље“ из ТС 35/10kV „Хладњача“. Развезати у ТС 

10/0.4kV „Алексинац Болница“ и наставити кабловима типа и пресека ХНР 48-А 

3х120mm2 потребне дужине до нових водних ћелија у ПРП-у. 

Потребно је обезбедити телекомуникациони пут са надлежним диспечерским центром. 

Детаљна разрада прикључака и траса електроенергетске инфраструктуре биће 

дефинисана техничком документацијом. 

 

 

8.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Комплекс болнице која је предмет Урбанистичког пројекта ће се снабдевати топлотном 

енергијом из топлификационог система насеља. Постојећа котларница која је изведена 

као самостални објекат се уклања, као и све постојеће термотехничке инсталације.  

Постојеће инсталације гаса и МРС на парцели се укидају и уклањају. 

 

Изградњом вреловодне мреже и прикључка обезбедиће се испорука топлотне енергије 

за грејање и припрему топле потрошне воде. Место прикључења комплекса болнице је 

предвиђено из улице Делиградска, одакле се топловод води ка котларници која је у 

склопу хируршко гинеколошког блока. Даљи развод топловода у комплексу ће се 

водити испод интерне саобраћајнице. Објекти у склопу болнице ће бити повезани на 

даљински систем преко топлотних подстаница индиректног типа преко измењивача 

топлоте). Температурски режим рада секундарне мреже је 80/60C. 

 

Топлотна подстаница се планира у сутерену са северне фасаде објекта хируршко 

гинеколошког блока. Такође подстанице су лоциране и у осталим објектима. Грејање и 

припрема топле потрошне воде ће се обезбедити преко топловода који је троцевни. 

Соларни панели ће се уз топлу воду из топловода користити за припрему топле 

потрошне воде.   

Просторија подстанице се планира од чврстих материјала у свему према стандардима. 

Планирати двокрилна врата довољне ширине и висине ради изношења и уношења 

опреме.     
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У објекту предвидети панелна грејна тела, а у купатилима сушаче пешкира од инокса 

(или радијаторе од нерђајућег материјала).  

 

 

8.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

8.5.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕК ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

На подручју насеља Алексинац налази се постојећа електронска комуникациона 

инфраструктура. Постојећа електронска комуникациона ифраструктура се састоји од 

кабловске мреже и радио базних станица.  

Кабловска електронска комуникациона мрежа састоји се од изграђене електронске 

комуникационе канализације, бакарних и оптичких каблова. Кабловска 

инфраструктура се  састоји од подземне и ваздушне мреже.  

У Алексинцу су у функцији базне радиостанице три оператора мобилне телефоније 

"Телеком Србија", “Yettel” и “A1”.  

 Стратегија развоја телекомуникација у својим приоритетима садржи дигитализацију 

мреже и увођење IP сервиса преко развоја ADSL прикључака и увођење комутације 

пакета. На тај начин ће бити омогућено не само пружаље говорне услуге већ и 

пружање напредних услуга. 

Како се на предметном подручју налази постојећа електронска комуникациона 

инфраструктура потребно је приликом радова, уколико нема потребе за њиховим 

измештањем, обезбедити каблове како не би дошло до прекида електронског 

комуникационог саобраћаја. На местима где се траса постојећих каблова поклапа са 

трасом улица или се налази у делу предвиђеном за изградњу објеката предвидети 

измештање постојеће инфраструктуре како би након њихове изградње био обезбеђен 

адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и 

евентуалних интервенција. Из тог разлога планом су предвиђени коридори којима је 

планирана изградња ТК  

У фази израде пројектно-техничке документације биће детаљно разрађена реализација 

електронске комуникационе инфраструктуре, евентуална реконструкција постојеће 

мреже као и начини прикључивања објеката на електронску комуникациону 

инфраструктуру.  

 
8.5.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕК ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

С обзиром да су електронске комуникационе инсталације од изузетног значаја, и да у 

траси има више каблова, неопходно је обратитити пажњу на следеће: 

- Дубина полагања оптичких каблова у насељеним местима не сме да буде мања од 1,0 

m, а изван њих 1,2 m, а бакарних мања од 0,8m,  

- удаљеност планираних објеката од електронских комуникационих објеката мора бити 

мин. 1,5 m.  



24 

 

- у случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4m изнад подземних т 

електронских комуникационих инсталација инсталације морају се заштити 

одговарајућим полуцевима  

- Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до 10kV 

и електронских комуникационих инсталација мора се испоштовати минимално 

растојање од 0,5m. На местима укрштања електроенергетски кабл мора бити положен 

испод електронских комуникационих инсталација уз поштовање минималног 

растојања од 0,5m.   

- Код приближавања или паралелног вођења подземних електронских комуникационих 

инсталација и водовода мора се осигурати минимални размак од 0,6m. На местима 

укрштања водоводна цев мора бити положена испод електронских комуникационих 

инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.  

- Код приближавања или паралелног вођења подземних електронских комуникационих 

инсталација и фекалне канализације ( за мање цеви пречника до 0,6m и кућне 

прикључке) мора се осигурати минимални размак од 0,5m, односно 1,5м за 

магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег 0,6м. На местима 

укрштања канализациона цев мора бити положена испод електронских 

комуникационих инсталација при чему кабл треба да буде механички заштићен. 

Дужина заштитне цеви треба да буде 1,5m са сваке стране места укрштања, а 

растојање треба да буде најмање 0,3m.  

- Код приближавања или паралелног вођења подземних електронских комуникационих 

инсталација и гасовода мора се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима 

укрштања гасовод мора бити положен испод електронских комуникационих 

инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.  

- Код приближавања или паралелног вођења подземних електронских комуникационих 

инсталација и вреловода мора се осигурати минимални растојање од 0,5m. На месту 

укрштања вреловод мора бити положен испод електронских комуникационих 

инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.  

- Угао укрштања наведених инсталација и електронских комуникационих инсталација 

треба да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.  

- На местима укрштања постојећих електронских комуникационих инсталација са 

пројектованим саобраћајницама (коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор је 

дужан да паралелно са постојећим подземним електронским комуникационим 

кабловима постави заштитне PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина 

саобраћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве цеви треба одговарајуће затворити.  

- На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина електронским 

комуникационим објектима растојање мора бити мин. 1,0m.  

- Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и електронских комуникационих 

инсталација треба да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи 

од 45°.   

- Подземне електронске комуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом 

висинских кота терена (нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и 

након изведених радова. Поред наведеног, не сме се мењати састав горњег строја тла 

изнад телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање, поплочавање...) и 

морају се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања.   
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- Заштиту и обезбеђење постојећих електронских комуникационих објеката и каблова 

треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све 

потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, 

дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих 

електронских комуникационих објеката и каблова. 

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих електронских 

комуникационих објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе 

механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од 

слегања, пробни ископи и сл.). 

 

 
8.5.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕК ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Повезивање објеката на спољну електронску комуникациону инфраструктуру извести 

у складу са издатим условима провајдера предузећа за телекомуникације. 

За остваривање ове везе потребно је предвидети кабловску канализацију у рову 

потребних димензија и ревизионе шахтове. Трасе предвидети у слободним 

површинама и испод тротоара. 

Треба предвидети полагање цеви за накнадно провлачење електронских 

комуникационих каблова од објекта ка уличном коридору, јавној површини, како је то 

приказано на ситуационом решењу услова издатих од стране провајдера предузећа за 

телекомуникације. Треба положити најмање једну ПE цев пречника 40mm. 

Водити рачуна о дозвољеном пречнику савијања предвиђених каблова. Планирану 

трасу приводне канализације ускладити са трасама осталих подземних инсталација. 

Максимално користити постојеће кабловске трасе у комплексу. 

Приликом планирања капацитета кабловске канализације предвидети и резервне цеви 

за прикључак више провајдера, као и за друге системе. 

Прикључење објеката у систем електронских комуникација треба решити изградњом 

прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или 

планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости 

објекта, где ће бити смештен типски телекомуникациони орман.  

Потребно је предвидети могућност постављања базних станица систем за мобилну 

телефонију на објектима и узети у обзир потребу за изградњом оптичких приводних 

каблова до њихових локација. 

 

Детаљна разрада прикључака и траса електронске комуникационе инфраструктуре 

биће дефинисана техничком документацијом. 
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8.6. ЕВАКУАЦИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  

 

У оквиру комплекса је предвиђен простор за постављање контејнера (канти) за 

комунални отпад, тако да је омогућен приступ комуналне службе. 

Подлога на којој се налазе контејнери (канте) је од чврстог материјала (бетон-асфалт) 

без иједног степеника и са највећим дозвољеним успоном за пролаз контејнера од 3%. 

Треба поштовати најстроже хигијенске услове у погледу редовног чишћења, 

одржавања, дезинфекције и сл. 

Могуће је и пожељно, поставити контејнер за прикупљање пластике. 

 

 

9. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  
 

Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка 

истраживања, као и послове примењених геолошких истраживања од важности за 

Републику Србију, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 

(''Службени гласник РС'', бр. 101/15, 95/2018-др.закон и 40/2021). 

 

Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса које изводи Геолошки 

завод Србије. 

 

Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради 

утврђивања минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и хидрогеолошких 

услова њихове експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и 

заштите ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса, 

инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине за 

потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 

грађевинских, рударских и других објеката, заштите животне средине и природних 

добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена, укључујући и подземна 

складишта гаса и других материја, издвајања повољних геолошких формација и 

структура као и исцрпљених лежишта минералних сировина за складиштење 

природног гаса и/или CO2. 

 

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за 

потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 

грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-

геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке 

средине. 

 

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се 

елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким 

истраживањима. 
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10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Мере заштите у току извођења радова 

Управљање отпадом  

Да се поштује Закон о управљању отпадом (Сл. Гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 

95/18), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и 

подзаконска акта донета на основу ових закона  

Обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено 

чување различитих отпадних материја  

Да се секундарне сировине, опасан и други отпад, предају лицу са којим је закључен 

уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, третман, 

одлагање и сл). 

Квалитет ваздуха  

Да се поштује Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013) 

као и подзаконска акта донета на основу овог Закона. 

Услед реализације пројекта реконструкције загађење се може јавити услед појачаног 

саобраћаја, доласка и одласка транспортних средстава на предметну локацију што 

може имати незнатан утицај на ближе окружење, односно локалног је карактера. 

Емисије загађујућих гасова се могу јавити као последица непотпуног сагоревања дизел 

горива.  

Током извођења грађевинских радова може доћи до емисије прашине у амбијентални 

ваздух, па је извођач радова у обавези да предвиди мере за сузбијање емисије прашине:  

- привремено ускладиштене грађевинске сировине (шљунак, песак и др. ) 

орошавати, посебно у случају јаких ветрова или топлог и сувог времена и по 

потреби  покривати како би се спречило развејавање прашине, 

- ограничити брзину кретања возила и минимизирати саобраћај да не буде 

сувишног празног хода при кретању грађевинских транспортних возила на 

локацији  

Заштита вода  

Да се поштује Закон о водама (“Сл.гласник РС” бр. 30/10,  93/12, 101/16 и 95/18), као и 

подзаконска акта донета на основу овог Закона 

Потенцијални утицај током извођења радова може настати на подземне и површинске 

воде уколико би дошло до евентуалног цурења горива или уља из транспортних возила 

или радних машина на околну површину или земљиште, као и одлагања опасних 

материја (амбалаже од боја, лакова бидр. и опасног отпада) на околно земљиште. У 

случају акцидента одмах обавестити инспекцију за заштиту животне средине и 

предузети мере за санацију, како би се спречило продирање штетних материја у 

површинске и подземне воде.  

Привремено складиште грађевинског материјала уредити тако да се смањи ризик од 

стварања талога и отпадних вода које могу загадити околно земљиште или воде (по 

могућности у наткривеном простору или обезбедити прекривање ускладиштених 

материјала).  
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У случају складиштења опасног отпада потребно је обезбедити заштиту од изливања 

опасних материја на тло постављањем адекватних танквана или смештањем отпада у 

затворени контејнер.  

Спречити прање алата и кутија за алат изнад зелених повшина, како евентуално опасне 

материје не би доспеле на тло и загадиле подземне воде.  

Заштита земљишта  

Применити мере заштите земљишта од загађења опасним материјама. Није дозвољено 

одлагање грађевинског материјала ни отпада који настаје приликом извођења радова 

на тло. Није дозвољено изливање штетних материја односно остатака од употребљених 

средстава (боја, лакова, заштитних премаза и др.) на земљу. Мере за заштиту земљишта 

су у директној вези за заштитом вода.  

На градилишту обезбедити мере упозорења за забрану одлагања опасних материја 

(амбалаже од боја, лакова идр. и опасног отпада) као и прања алата изнад зелених 

површина, како би се спречило изливање на околно земљиште  

Привремено складиште грађевинског материјала уредити тако да се смањи ризик од 

стварања талога и отпадних вода које могу доспети на тло и загадити околно земљиште  

Уколико дође до евентуалног изливања опасних материја на тло (изливања горива, уља 

и других штетних материја од транспортних возила или др. машина, боја, лакова и др. 

опасних материја) одмах обавестити инспекцију за заштиту животне средине и 

предузети мере за санацију услед насталог загађења.  

Заштита од буке  

Бука је нужна последица извођења радова и привременог је карактера и то само док 

трају радови. У складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, 36/09, 88/10), потребно је обезбедити све мере неопходне за спречавање 

утицаја буке и вибрација на локално становништво.  

Бука која се емитује током извођења радова је ограниченог карактера и обавеза је 

поштовања дневног рада, тј. не радити између 20 и 7 сати или према договору са 

јавним органима.  

Извори буке који се користе за обављање делатности (машине, возила, алати….) у 

отвореном простору на нивоу тла морају имати податке о нивоу звучне снаге коју 

емитују при прописаним условима коришћења и одржавања.  

Поклопци мотора генератора, компресора за ваздух и друге механичке опреме морају 

да буду затворени, а опрема лоцирана што је даље могуће од стамбених објеката и по 

могућности изолована и лоцирана у затвореном простору.  

Обезбедити такав режим да рад мотора транспортних средстава на градилишту буде 

што краћи.  

Заштита зеленила  

Обавеза је извођача да предузме све потребне мере како током извођења радова не би 

дошло до уништавања постојећих зелених површина и заштитног зеленила и дрвећа на 

локацији. 

Велико дрвеће је потребно оградити и заштитити коренов систем. 

Не дозволити да дође до изливања штетних и опасних материја на зелену површину.  
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Уколико дође до оштећења дрвећа или зелене површине, обавеза је извођача радова да 

санира зелену површину, а свако уништено дрво надомести садњом новог, према 

условима надлежног органа. 

Третман медицинског отпада 

На нивоу Болнице предвиђено је сортирање отпада, прикупљање и привремено 

складиштење комуналног, неопасног и опасног отпада, као и деконтаминирање и 

дробљење медицинског инфективног отпада. 

У оквиру опште болнице Алексинац генеришу се следеће врсте медицинског отпада: 

l Инфективни медицински отпад 

l Фармацеутски отпад 

l Патоанатомски отпад 

 

Разврставање отпада је раздвајање различитих врста отпада у дефинисане групе са 

сличним особинама и/или опасностима (које се називају токови отпада). Различити 

токови отпада захтевају различите врсте паковања, руковања, транспорта и чувања. 

Различити токови отпада такође захтевају различите поступке за третман/одлагање; 

правилно разврставање медицинског отпада обезбеђује да сваки отпад буде 

обрађен/одложен у складу са опасностима које су за њега карактеристичне. Ефикасно 

раздвајање отпада веома је важно, јер штити и здравље запослених и здравље 

пацијената, повећава безбедност руковања отпадом, смањује трошкове и промовише 

рециклажу. 

При паковању медицинског отпада поштују се следећа основна правила: 

l Користи се само она амбалажа која је за то предвиђена и која одговара намени. 

l Кесе и контејнери за оштри отпад пуне се само до 3/4 запремине како би се 

омогућило правилно затварање амбалаже. 

l Једном затворени контејнери се никада не отварају поново (чак ни да би се 

исправиле грешке у разврставању). 

l Инфективни отпад се пакује само у кесе које су одобрене за употребу . 

l Лекови са истеклим роком трајања, у оригиналном неотвореном паковању чувају 

се до момента предаје овлашћеној-акредитованој установи. 

l Различите хемикалије се никада не мешају у истом контејнеру. 

 

Техничком документацијом биће детаљније дефинисан третман медицинског 

инфективног отпада, који ће бити заснован на деконтаминацији помоћу сувозасићене 

водене паре у парним стерилизаторима (аутоклавима). По извршеној стерилизацији, у 

дробилици се врши уситњавање стерилисаног отпада. Овим поступком отпад постаје 

непрепознатљив и није могућа његова злоупотреба 
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11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

11.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

 

Завод за заштиту споменика културе Ниш је у Решењу о утврђивању услова за 

предузимање мера техничке заштите дефинисао да се изради урбанистичког пројекта 

за реконструкцију постојећих објеката и изградњу хируршког блока у кругу Опште 

болнице Алексинац може приступити тако што ће се у пуној мери поштовати 

историјске, архитектонске и амбијенталне вредности објеката у комплексу.  

 

Одређени објекти се не смеју рушити, уклањати, већ се на њима могу планирати мере 

техничке заштите, реконструкције (или санације и адаптације), ревитализације, које ће 

за сваки објекат посебно бити дефинисане накнадно, када се за то укаже потреба код 

инвеститора, а до тада важе општи услови:  

 

Дозвоњавају се радови на реконструкцији и ревитализацији предметних објеката уз 

обавезно очување свих историјских, архитектноских и амбијенталних вредности 

објеката и комплекса.  

На објектима се могу планирати радови и интервенције које ће омогућити савремено 

коришћење објеката, али истовремено неће угрозити споменичке карактеристике 

непокретног културног добра. 

- Фасаде објеката могу се рекоструисати у свему према узору на аутентично 

стање и уз обавезно очување свих архитектонских елемената (дозвољава се 

обијање целокупног малтера са фасадних површина, осим са кордон и 

покровног венца, орнамената и украсних профилација. Нови малтер на равним 

зидним површинама може бити кречни или термо малтер, како би се постигла 

боља енергетска ефикасност објекта. Украсне профилације, орнаменте, кордон и 

покривни венац... рестаурирати према оригиналним детаљима и димензијама. ) 

- Фасадне површине након санације и рестаурације глетовати, а затим завршно 

обојити у току који ће одредити Завод накнадно. 

- Посебну пажну посветити очувању репрезентативног улазног трема ка улици 

(на северу) објекта бр. 4 (некадашњег диспанзера за плућне болест). Извршити 

чишћење графита са површна од вештачког камена и евентуално санирати 

оштећене делове истим материјалом (вештачким каменом или цементом, мања 

оштећења) 

- Дозвољава се рестаурација и репарација спољашње (фасадне) столарије или 

њена замена новом направљеном искључиво од пуног дрвета и према 

оригиналним, изворним детаљима (шема столарије, број отвора, број окана, број 

крила...). Нова фасадна стоаларија (прозори, врата, портали, главна улазна 

врата) може нити застакљеха, термопан стаклом у циљу побољшања термичких 

карактеристика (потребно је предвидети уклањање, замену, алуминијумске и 
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ПВЦ столаије, које је у неком моменту псотављена без услова и сагласности 

Завода).  

- Унутрашње зидне површине санирати и рестаурирати у складу са изворним 

изгледом и детаљима.  

- Све зидне и плафонске површине заједно глетовати и бојити паропропусним-

водонепропусним бојамам на воденој бази. 

- Спуштене или одвојенен плафоне радити од гисп-картоснких плоча или 

малтерисати на слоју трске (изворни начин). Не дозвољава се плафон од 

алуминијумских профила.  

- Подна облога у канцеларијама треба да буде од паркета, а у ходницима и 

ординацијама од тераца (ливени терацо), односно тераци или керамичких 

плочица. 

- Светлећа тела, светиљке, плафонске и зидне биће одређене накнадно. 

- Дозвољава се реконструкција кровних конструкција (израда хидро и термо 

изолације), под условом да се у свему очувају спољачњи изглед крова и нагиби 

кровних равни, као и тип кровног покривача. Кровну конструкцију и кровне 

равни реконструисати и санирати према изворном стању, а за кровни покривач 

усвојити фалцовани жљебасти цреп. 

- Олучне хоризонтале и вертикале одрадити од бакарног или поцинкованог лима 

без боје и пластификације. 

- Није дозвољено постављање екстерних јединица клима уређаја на фассадне 

површине, јер угрожавају архитектоснке вредности објеката. 

- Систем заштите од електричног пражњења (громобранску заштиту) урадити у 

складу са прописима за ову област, с тим да се на објектима појединачно изведе 

систем ''Фарадејевог кавеза''. Дозвољава се постављање ''раностартујућег 

гормобрана'' који би заштитио читав комплекс болнице (један или два стуба, 

према прорачуну). 

Уређење слободног простора комплекса: 

- Партерно уређење и изградњу стаза око објеката уредити у скалду са потребама 

инветситора и идејом пројектаната, задржавајући постојеће елементе 

екстеријера и планирањем живих ограда, цветних леја, зимзеленог жбунастог 

растиња. Стазе завршно асфалтитари у равни сатереном, а ивице стаза могу 

бити обрађене, изведене, од камених коцки или од бетонских ивичњака, без 

надвишења у односу на стазе и терен. 

- У оквиру компелкса планирати дрвене клупе, са металном конструцијом и 

рукохватима од ливеног гвожђа. У складу са клпама изабрати и канте за смеће. 

- Простор комплекса болнице осветлити стилксим, ливеним,канделабрима (модел 

према избору Завода) са лед сијалицама. 

- Планирати осветљење Управне зграде истицањем одређених детаа на фасадним 

површинама (са канделабра или са нивоа терена), посебно са западне стране, 

одакле је изводно био улаз у болницу. 

 

 

 



32 

 

11.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА  

 

Увидом у План генералне регулације Алексинца (''Службени лист општине Алексинца'', 

број 6/2014) и Измене и допуне плана генералне регулације Алексинца (''Службени 

лист општине Алексинац'', број 11/2020) установљено је да се предметно подручје за 

које се ради урбанистички пројекат не налази унутар заштићеног подручја за које је 

спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату 

еколошке мреже нити у простору евидентираног природног добра. 

 

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

12.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 

Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су: 

 

- земљотрес; 

- поплаве и подземне воде; 

- пожар; 

- атмосферско пражњење, олујни ветар и град. 

Општа заштита од удеса и удесних ситуација спроводиће се у складу са важећом 

законском регулативом из предметне области. 

Земљотрес –предметно подручје припада зони 8°МЦС скале (односно скале ЕМС-98). 

Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за 

изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката. Ради заштите од земљотреса, 

планирани објекат мора бити реализован и категорисан према прописима и техничким 

нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 

Поплаве и подземне воде – У циљу заштите од поплава, неопходно је поштовање 

основне намене површина, као и очување каналске мреже и припадајућих објеката.  

Пожар - Превентивна мера заштите од пожара је примена противпожарних мера у 

фази избора конкретних садржаја, намене површина и саобраћајних решења у складу 

са одредбама важећих законских прописа о заштити од пожара. Заштита од пожара се 

обезбеђује и изградњом планираног система водоснабдевања и хидрантске, 

противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница који омогућавају несметано 

кретање противпожарних возила. 

Атмосферско пражњење, олујни ветар и град – обезбедиће се извођењем 

громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. Заштита 

од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног зеленила, а од града 
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противградним станицама, са којих се током сезоне одбране од града испаљују 

противградне ракете. 

 

12.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере 

заштите, односно подразумевају примену техничких прописа и стандарда који 

регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на 

овом простору. 

 

Приликом пројектовања објеката потребно је придржавати се Закона о заштити од 

пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), Правилника о 

начину израде техничке документације за објекте високоградње („Сл. лист РС”, бр. 

15/08), Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96), Правилника о техничким нормативима за 

хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ”, бр. 30/91). 

Активности и мере заштите од пожара обезбедиће се:  

- поштовањем задате регулационе и грађевинске линије, 

- обезбеђивањем капацитета градске водоводне мреже, односно довољне количине 

воде за ефикасно гашење пожара. Уколико капацитет и притисак у јавној водоводној 

мрежи не задовољавају потребе, као алтернативу размотрити снабдевање 

хидрантске мреже водом из бунара који би се ископали специјално за ову потребу; 

- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, 

минимални радијуси кривина и сл.); 

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за 

ватрогасна возила); 

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између 

складишних, помоћних и водних објеката и сл.) у складу са Законом о заштити од 

пожара, правилницима и важећим техничким прописима који уређују ову област.  

 

Према члану 2. Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице 

и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 

(“Службени лист СФРЈ”,бр.8/95), овакви објекти морају имати омогућен приступ за 

ватрогасна возила са најмање једне дуже стране објекта, на којима се налазе отвори. 

 

Приступни пут за ватрогасна возила предвиђен је тако да су приступ и кретање 

ватрогасних возила могући само вожњом унапред. 

 

Постојећим насељским саобраћајницама омогућен је долазак ватрогасних возила, и 

њихово несметано кретање и приступ до једне дуже фасаде објекта на којој постоје 

отвори. 

 

Приступне саобраћајнице поседују карактеристике које задовољавају све захтеве 

Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, и уређене 
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платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (“Службени 

лист СРЈ” бр.8/95): 

 

- носивост коловоза саобраћајница од 13 тона осовинског притиска, 

- најмања ширина саобраћајнице за једносмерно кретање је 3,5 метра, 

- унутрашњи радијус кривине 7 метара, а спољашњи 10,5 метара, 

- максимални успон 6%, 

- висинска проходност 4,5 метара. 

 

Објекат испуњаве све захтеве из члана 27. Правилника о техничким нормативима за 

заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене 

(„Службени гласник РС“, број 22 од 28. марта 2019. 

 

У складу са чланом 31. и 33. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09,  

20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони), пре почетка градње објекта потребно је прибавити 

сагласност на инвестиционо техничку документацију у погледу мера заштите од 

пожара. Уз инвестиционо-техничку документацију прилаже се и Елаборат заштите од 

пожара. 

 

12.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА  

 

На основу Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/2009, 

92/2011 и 93/2012), инвеститори немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу 

плаћања накнаде. 

 

Према Закону о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, 111/2009, 92/2011 и 

93/2012) ради заштите од елементраних непогода и других несрећа, органи државне 

управе, органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у 

оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно 

запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 

 

13. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Одговорно и штедљиво поступање са енергентима, којих има све мање, захтева 

ефикасан рад на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, као и на 

подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и 

технологије у својим објектима. 

 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 

потребно је применити следеће мере: 

 

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији 

објекта, као и о утицају ветра на локацији, 

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње 

објекта (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, 

трска и др.), 



35 

 

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне 

расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела, 

- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, Тромб-Мишелов 

зид, термосифонски колектор итд.), 

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као 

фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају, 

- размотрити могућност постављања кровних вртова и зелених фасада, као и 

коришћење атмосферских и отпадних вода, 

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система 

за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

 

У свим објектима јавне намене обавезно је спровођење програма енергетске 

ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи 

планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, 

план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења 

система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, 

управљање отпадом, јавни транспорт идр.). Грејна инсталација сваког објекта 

предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом 

обавезно мора бити опремљена уређајима за регулацију и/или мерење предате 

топлотне енергије. 

 

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 

рационалност и намеравано коришћење зграде. 

С обзиром на намену објеката, сходно законским прописима у овој области, поштоваће 

се Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/2011) 

и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда (“Службени гласник РС”, број 69/2012 и 44/2018- др.закон). 

 

14. СТАНДАРДИ ПРИСТУПАЧНОСТИ  
 

При планирању и пројектовању саобраћајних површина, пешачких стаза, места за 

паркирање и других површина по којима се крећу особе са посебним потребама, као и  

прилаза до објекта и хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима, морају се 

обезбедити услови за несметано кретање особа са посебним потребама у простору, у 

складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 

деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15). 
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15. ТЕХНИЧКИ ОПИС  
 

ХИРУРШКО-ГИНЕКОЛОШКИ БЛОК 

Концепција 

 

Новопројектовани хируршко-гинеколошки блок је слободностојећи објекат, 

шестоетажни, са две подземне и четири надземне етаже. 

 

Конструктивни систем новопројектованог објекта  је армирано-бетонски скелет. Нови 

објекат је са постојећом болницом повезан пасарелом, која се налази на другом спрату 

новог објекта и трећем спрату постојећег. 

 

Постојеће спратне висине објекта 11 су у великој мери диктирале организацију 

простора новог објекта. Постојећа спратна висина у објекту 11 износи максимално 

3,60м. Анализом потреба простора дошло се до закључка да та висина не задовољава 

потребе болнице. Из ове анализе су произашле спратне висине у новопројектованом 

објекту које износе 4,20м. 

 

Спратне висине унутар новог објекта се премошћују вертикалним комуникацијама – 

лифтовима и степеницама. Комуникације су у потпуности прилагођене кретању колица 

и носила, као и кретању особа са посебним потребама. 

 

У блоку вертикалних комуникација се налазе 2 лифта за лежеће пацијенте, 2 лифта за 

кухињу (1 за доставу хране и 1 за враћање прљавог суђа) и 2 лифта за вешерај (1 за 

чист веш и 1 за враћање прљавог веша). Поред овог блока постоје два двокрака 

степеништа на бочним странама објекта. Пројектовани су и засебни лифтови за 

стерилизацију, чисто и прљаво. 

 

Распоред служби и одељења у новопројектованом објекту је следећи: 

-2. Сутерен – Вешерај, гардеробе за пацијенте, гардеробе за особље, мртвачница са 

просектуром, архива 

-1. Сутерен – Централна кухиња, Централна стерилизација, Централна апотека 

0. Приземље – Ургентни пријем, Биохемијска лабораторија и микробиологија, 

Радиологија 

1. Спрат – Банка крви, Одељење хирургије, ортопедије и урологије, Полуинтензивна 

нега, Дневна болница 

2. Спрат – ОП блок, Централна интензивна нега 

3. Спрат – Породилиште, Неонатологија, Одељење гинекологије 

 

Архитектура 

 

Новопројектовани објекат је сведене форме, у габариту је правогаоне форме са 

истуреним делом стаклене фасаде у приземљу. Линеарност фасаде постојећег објекта 

11 се огледа и у новопројектованом објекту – на фасади је наглашен конструктивни 

растер а поља између су испуњена прозирним и непрозирним стаклом. Два објекта су 

спојена новопројектованом топлом везом – пасарелом на другом спрату новог објекта, 
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односно трећем спрату старог објекта. Обзиром да су, и постојећи објекат 11 и 

новопројектовани објекат, доминантни у простору, новопројектована топла веза је 

пројектована са лаганим фасадним омотачем од стакла. У архитектонском смислу она 

представља паузу између два објекта и уноси прозрачност у целу композицију.  

 

Фасада 

Склоп новопројектоване фасаде чини: 

 

- Контактна фасада са плочама од камене минералне вуне, дебљине према елаборату 

енергетске ефикасности и завршном обрадом у силикатно фасадном малтеру 

- Вентилисана фасада са фиберцементним плочама, на сопственој подконструкцији, са 

термоизолацијом од камене вуне, дебљине према елаборату енергетске ефикасности 

- Стаклена зид завеса, коефицијента пролаза топлоте према елаборату енергетске 

ефикасности 

 

Фасадна столарија 

Сви прозори, врата и портали су пројектовани као алуминијумски са термопрекидом. 

 

Кров 

Предвиђен је раван, непроходан кров. 

 

Унутрашње обраде 

 

Подови 

 

Све завршне обраде подова и зидова су одређене у складу са наменом објекта и 

појединих просторија, а у складу са важећим нормативима и стандардима за 

пројектовање. 

У зависности од намене пројектоване су групе керамичких подова, подова од каучука и 

специјалних подних облога, као и подигнутих и антистатик и антибактеријских подова. 

На саставу два разнородна пода се постављају разделне алуминијумске лајсне.  

Сви подови уз зидове имају соклу висине д=10цм од истог материјала од кога је 

израђен под. Сви подови морају бити одговарајуће ватроотпорности у складу са 

захтевима просторије у којој су постављени и морају бити атестирани од стране 

акредитоване лабораторије. 

Подови од керамике су пројектовани у купатилима, кухињи, вешерају.  

Подови од каучука су пројектовани на одељењима.  

Подну облогу од каучука извести са заобљеним прелазом и холкерима на месту споја 

са зидом у висини д=10цм, под углом од 90°, заобљених у превоју.  

Облога мора да буде еколошки погодна и нешкодљива за здравље, да поседује атестну 

документацију адекватне акредитоване лабораторије за испитивање материјала. 

 

Зидови 

 

Спољашњи зидови су термоблокови дебљине 25 цм. Унутрашњи зидови су 

пројектовани као гипскартонски, на системској подконструкцији, са акустичком и 

противпожарном заштитом у складу са важећим прописима и стандардима.  

Зидани зидови и бетонски стубови су малтерисани, глетовани и бојени у боју по избору 

пројектанта. Зидови купатила и делови зидова у кухињи и вешерају су обложени 
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керамичким плочицама. Око точећих мјеста (умиваоника, корита итд.) зидови се 

такође облажу керамиком. 

Операциони блок и породилиште су пројектовани као чисте собе. Зидови су од 

префабрикованих, модуларних панела, који су лаки за одржавање и имају завршну 

антибактеријску обраду.  

 

Плафони 

 

У целом новопројектованом објекту су предвиђени спуштени плафони, у складу са 

наменом појединих просторија, а у складу са важећим нормативима и стандардима.  

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ БОЛНИЦЕ 

Концепција 

Реконструкција у постојећој згради болнице подразумева скидање свих подних и 

плафонских облога, рушење преградних и спољашњих зидова, скидање кровне 

конструкције и слојева равног крова. Конструктивна измена је у проширењу постојећег 

болничког лифта који не задовољава садашње стандарде и формирању три лифта на 

постојећој позицији: болнички лифт, путнички лифт И малотеретни лифт. Задржава се 

главно степениште у холу објекта и противпожарно степениште у левом крилу. 

 

Концепција служби у постојећем делу објекта је следећа: у приземљу су предвиђене 

специјалистичке службе. На остале три етаже је предвиђен стационарни део са 

одговарајућим двокреветним болничким собама. Свака соба има своје купатило 

прилагођено особама са посебним потребама.  

 

Распоред служби и одељења у постојећем објекту  је следећи: 

0. Приземље – Специјалистичке амбуланте 

1. Спрат – Интерно и дечије одељење, гардеробе за запослене 

2. Спрат – Интерно одељење са дневном болницом 

3. Спрат – Одељење онкологије са дневном болницом и Одељење палијативне неге 

    

Фасада 

Склоп новопројектоване фасаде чини: 

- Контактна фасада са плочама од камене минералне вуне, дебљине према елаборату 

енергетске ефикасности и завршном обрадом у силикатно фасадном малтеру 

- Вентилисана фасада са фиберцементним плочама, на сопственој подконструкцији, са 

термоизолацијом од камене вуне, дебљине према елаборату енергетске ефикасности 

 

Фасадна столарија 

 

Сви прозори, врата и портали су пројектовани као алуминијумски са термопрекидом. 

 

Кров 

 

Предвиђен је раван, непроходан кров. 
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Унутрашње обраде 

 

Подови 

Све завршне обраде подова и зидова су одређене у складу са наменом објекта и 

појединих просторија, а у складу са важећим нормативима и стандардима за 

пројектовање. 

У зависности од намене пројектоване су групе керамичких подова, подова од каучука и 

специјалних подних облога, као и подигнутих и антистатик и антибактеријских подова. 

На саставу два разнородна пода се постављају разделне алуминијумске лајсне.  

Сви подови уз зидове имају соклу висине д=10цм од истог материјала од кога је 

израђен под. Сви подови морају бити одговарајуће ватроотпорности у складу са 

захтевима просторије у којој су постављени и морају бити атестирани од стране 

акредитоване лабораторије. 

Подови од керамике су пројектовани у купатилима, кухињи. 

Подови од каучука су пројектовани на одељењима.  

Подну облогу од каучука извести са заобљеним прелазом и холкерима на месту споја 

са зидом у висини д=10цм, под углом од 90°, заобљених у превоју.  

Облога мора да буде еколошки погодна и нешкодљива за здравље, да поседује атестну 

документацију адекватне акредитоване лабораторије за испитивање материјала. 

 

Зидови 

 

Спољашњи зидови су термоблокови дебљине 25 цм. Унутрашњи зидови су 

пројектовани као гипскартонски, на системској подконструкцији, са акустичком и 

противпожарном заштитом у складу са важећим прописима и стандардима.  

Зидани зидови и бетонски стубови су малтерисани, глетовани и бојени у боју по избору 

пројектанта. Зидови купатила и делови зидова у кухињи и вешерају су обложени 

керамичким плочицама. Око точећих мјеста (умиваоника, корита итд.) зидови се 

такође облажу керамиком. 

Операциони блок и породилиште су пројектовани као чисте собе. Зидови су од 

префабрикованих, модуларних панела, који су лаки за одржавање и имају завршну 

антибактеријску обраду.  

 

Плафони 

 

У целом новопројектованом објекту су предвиђени спуштени плафони, у складу са 

наменом појединих просторија, а у складу са важећим нормативима и стандардима.  

 

ПЛАТО ЗА СМЕШТАЈ ЧИЛЕРА И ДИЗЕЛ АГРЕГАТА 

 

Новопројектовани плато за смештај чилера и дизел агрегата позициониран је у 

непосредној близини нове трафостанице, као и објекта за третман медицинског отпада 

и новопројектованог паркинга. Плато је правоугаоног облика, површине 155,36 м2.  
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СТАНИЦА ЗА МЕДИЦИНСКЕ ГАСОВЕ И БЕТОНСКИ ПЛАТО ЗА ТЕЧНИ 

КИСЕОНИК 

 

Предвиђена је изградња објекта за станице медицинских гасова која ће се користити за 

снабдевање објеката бр. 8 и 9, позиционирана је на главној интерној саобрацајници. 

Објекат је правоугаоног облика, приземне спратности. У објекту су предвиђене три 

станице: компресорска, централна редукциона станица за кисеоник азот-оксидул и 

станица за течни кисеоник. 

Објекат је каскадно формиран тако да прати нагиб интерне саобраћајнице у оквиру 

болничког комплекса, преко које је омогућен приступ ауто-цистерне за течни кисеоник 

и пуњење предвиђеног резервоара. Око објекта формиран је тротоар ширине 1.2 м.   

 

Подови 

Завршна обрада пода у свим просторијама је масна фарба, на воденој бази, преко 

бетонске плоче.  

 

Зидови 

Фасаду објекта за медицинске гасове чини термоизолација дебљине д=5 цм, затим 

потконструкција и алуминијумски лим. Висина објекта износи 5.10 м, мерено у односу 

на коту приземља највишег дела објекта.  Унутрашњи зидови су обострано малтерисан, 

дебљине д=25 

 

Кров 

Завршни слој равног крова је кровна ПВЦ мембрана Сикаплан Г15 или еквивалентно. 

Нагиб крова износи 0.5°. Висина објекта износи 5.10 м, мерено у односу на највишу 

коту готовог пода, 0.00/178.94 мнв. 

 

ОБЈЕКАТ ЗА ТРЕТМАН МЕДЦИНСКОГ ОТПАДА 

 

Објекат за третман медицинског отпада позициониран је недалеко од платоа за смештај 

трафостанице, дизел агрегата и чилера. Правоугаоног је облика, спољних димензија 

14,09x6.69 м, спратности П. Приступ је преко интерне саобраћајнице. Објекат за 

третман медицинског отпада поседује просторију за лагеровање пуних канти, 

просторију за медицински отпад, просторију за раднике, купатило и просторију за 

лагеровање празних канти.  

У оквиру Опште болнице Алексинац настају следеће врсте отпада: 

 

- Комерцијални отпад, који је по саставу комунални отпад као кућно смеће, тзв. 

мешани отпад. 

- Неопасан отпад који се посебно прикупља и привремено адекватно складишти: 

-  Папир  

- Опасан отпад који се посебно прикупља и привремено адекватно складишти 

- медицински отпад,  отенцијално инфективни медицински отпад или фармацеутски   

   отпад,  који ће се деконтаминирати у оквиру болнице 

- патоанатомски отпад  

- фармацеутски отпад, истекли лекови и слично 
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- Електрични и електронски отпад (такође кетриџи, тонери…) 

- Биораградљиви отпад из кухиње. 

 

На нивоу Болнице предвиђено је сортирање отпаде, прикупљања  и привремено 

складиштење комуналног, неопасног  и опасног отпад, као и деконтаминирање и 

дробљење медицинског инфективног отпада. 

 

Подови 

Завршна обрада пода у свим просторијама је гранитна керамика на лепку, на зидовима 

се такође поставља гранитна керамика до висине 220 цм. Под у објекту за третман 

медицинског отпада налази се на коти +0.00 (182.35 мнв).  

 

Зидови 

Фасаду објекта за објекат медицинског отпада чини термоизолација дебљине д=10 цм, 

затим потконструкција и алуминијумски лим. Унутрашњи зидови су обострано 

малтерисан, дебљине д=12 цм. 

 

Кров 

Завршни слој равног крова је ПВЦ мембрана Сикаплан Г15 или еквивалентно. Нагиб 

крова износи 0.5°. Висина објекта износи 5.05 м, мерено у односу на коту околног 

терена, 182.25 мнв. 

 

 

ОБЈЕКАТ РАДИОНИЦЕ СА АЛАТНИЦОМ 

Објекат се налази у непосредној близини новог хируршко-гинеколошког блока. 

Правоугаоног је облика, спољних димензија 13,14x9.34 м2, спратности П. Приступ је 

преко интерне саобраћајнице. Објекат се састоји од две радионице, алатнице, 

магацина, канцеларије са санитарним чвором. 

   

Подови 

Завршна обрада пода у свим радионицама је масна фарба, на воденој бази, преко 

бетонске плоче. У осталим просторијама су предвиђене керамичке плочице. 

 

Зидови 

Фасаду објекта чини термоизолација дебљине д=5 цм, затим потконструкција и 

алуминијумски лим. Унутрашњи зидови су обострано малтерисан, дебљине д=20 цм, 

 

Кров 

Завршни слој равног крова је кровна ПВЦ мембрана Сикаплан Г15 или еквивалентно. 

Нагиб крова износи 0.5°. Висина објекта износи 6.05 м, мерено у односу на усвојену 

коту 0.00/179.00 мнв, тј. 6,10 м у односу на коту терена. 
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16. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ  
 

Предмет пројекта, којем претходи израда Урбанистичког пројекта, је објекат Опште 

болнице и изградња новог хируршко-гинеколошког блока. 

 

Пројектом се предвиђа рушење следећих објеката на парцели: 

 

Објекат здравства (објекат микробиологије) (4) 

Објекат здравства (објекат котларнице) (5) 

Објекат здравства (објекат трансфузије крви) (7) 

Објекат здравства (објекат РО службе) (8) 

Објекат здравства (објекат вешернице) (9) 

Објекат здравства (објекат медицине рада) (10) 

Помоћна зграда – радионица (објекат техничке службе) (12) 

Помоћна зграда (капела) (16) 

Плато за дизел агрегат  

 

Изградња новог објекта и реконструкција постојећег објекта Опште болнице у 

Алексинцу предвиђена је у неколико фаза: 

 

ФАЗА I – Реконструкција и адаптација објекта 1 за дијализу (није предмет овог  

пројекта); 

ФАЗА IА - Рушење постојећег објекта медицине рада (објекат 10), објекта техничке 

службе (објекат 12) и објекта вешераја (објекат 9); 

ФАЗА II - Изградња новог објекта – хируршко-гинеколошког блока са пасарелом 

(топла веза са постојећим објектом болнице), платоа за чилере и дизел 

агрегат, објекта монтажне префабриковане трафостанице, укопаног 

монтажног резервоара за хидрантску воду, изградња објекта за медицинске 

гасове и објекта за третман медицинског отпада 

ФАЗА IIА – Рушење постојећег објекта трансфузије крви (објекат 7), објекта РО 

службе (објекат 8), објекта микробиологије (објекат 4) и објекта капеле 

(објекат 16). 

ФАЗА III - Реконструкција и адаптација постојећег објекта болнице у циљу постизања 

потребне функционалности и испуњења технолошких захтева и изградња 

новог објекта радионице са алатницом 

ФАЗА IIIА – Рушење постојећег објекта котларнице (објекат 5), платоа за дизел агрегат 

(23) И укопаног резервоара за лож уље капацитета 100т (24). 

ФАЗА IV - Спољно уређење комплекса Опште болнице. 

 

У претходном периоду, урађена је пројектно-техничка документација за потребе 

реконструкције и адаптације Објекта 1. Наведени радови се односе на реализацију прве 

фазе. 

 

Док траје изградња новог дела болнице, стари део болнице (објекат 11) је у функцији. 

Тек када се потпуно заврши изградња новог објекта болнице и техничких објеката 

приступа се реконструкцији постојећег објекта бр.11



 

 

 

В) ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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4.МАРТ 2023. P=1:500E-2204

НАРУЧИЛАЦ

ОБЈЕКАТ

ОБРАЂИВАЧ

ОПШТА БОЛНИЦА У АЛЕКСИНЦУ

НАЗИВ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ
ПРИЛОГА

САРАДНИК
УРБАНИСТА

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА

E-БРОЈ ДАТУМ РАЗМЕРА БРОЈ ЦРТЕЖА

МИНА МИЛИЧИЋ, маст.инж.арх. лиценца бр. 200 1531 16

''ПРО-ИНГ'' Д.О.О. ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ,

БУЛ. МИХАЈЛА ПУПИНА 3/ НОВИ САД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ

ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ХИРУРШКОГ

БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У

АЛЕКСИНЦУ

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
КЊАЗА МИЛОША 169, АЛЕКСИНАЦ

НЕМАЊА МИЛИЧИЋ, маст.инж.арх.
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ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

ПОСТОЈЕЋА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ИНТЕРНА КОЛСКА САОБРАЋАЈНИЦА

КОЛСКО ПЕШАЧКА ПОВРШИНА

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ПЛАТОИ

ГЛАВНИ УЛАЗ У КОМПЛЕКС

ЕКОНОМСКИ УЛАЗ У КОМПЛЕКС
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5.МАРТ 2023. P=1:500E-2204

НАРУЧИЛАЦ

ОБЈЕКАТ

ОБРАЂИВАЧ

ОПШТА БОЛНИЦА У АЛЕКСИНЦУ

НАЗИВ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ
ПРИЛОГА

САРАДНИК
УРБАНИСТА

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА

E-БРОЈ ДАТУМ РАЗМЕРА БРОЈ ЦРТЕЖА

МИНА МИЛИЧИЋ, маст.инж.арх. лиценца бр. 200 1531 16

''ПРО-ИНГ'' Д.О.О. ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ,

БУЛ. МИХАЈЛА ПУПИНА 3/ НОВИ САД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ

ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ХИРУРШКОГ

БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У

АЛЕКСИНЦУ

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
КЊАЗА МИЛОША 169, АЛЕКСИНАЦ

НЕМАЊА МИЛИЧИЋ, маст.инж.арх.
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ПРИКАЗ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТУКТУРЕ СА
ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПРИКАЗ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА

ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕК КАБЛ - ПОСТОЈЕЋЕ

ПЕ ЦЕВ Ф40 - ЕК КАБЕЛ У ЦЕВ - ПЛАНИРАНО

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10 kV - ПОСТОЈЕЋИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 0,4 kV - ПЛАНИРАНИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10 kV - ПЛАНИРАНИ

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 10/0,4 kV- ПЛАНИРАНА

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 10/0,4 kV- ПОСТОЈЕЋА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10 kV -  УКИДА СЕ

ГАСОВОД - ПОСТОЈЕЋЕ

ГАСОВОД - УКИДА СЕ

ВРЕЛОВОД - ПОСТОЈЕЋЕ

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА - УКИДА СЕ

ВРЕЛОВОД - ПЛАНИРАНО

ВОДОВОД-ПОСТОЈЕЋЕ

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА-ПОСТОЈЕЋЕ

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА-ПЛАНИРАНО

ВОДОВОД-ПЛАНИРАНО

ХИДРАНТСКА МРЕЖА-ПЛАНИРАНО

КАНАЛИЗАЦИЈА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА-ПЛАНИРАНО

ВОДОВОД-УКИДА СЕ

СЕПАРАТОР НАФТНИХ ДЕРИВАТА

ПРИКЉУЧНИ ВОДОВОДНИ ШАХТ

САБИРНИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ШАХТ

ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАР СА ПУМПОМ ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ

ХЛАДНА ВОДА ЧИЛЕР - ПЛАНИРАНО
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НАРУЧИЛАЦ

ОБЈЕКАТ

ОБРАЂИВАЧ

ОПШТА БОЛНИЦА У АЛЕКСИНЦУ

НАЗИВ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ
ПРИЛОГА

САРАДНИК
УРБАНИСТА

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА

E-БРОЈ ДАТУМ РАЗМЕРА БРОЈ ЦРТЕЖА

МИНА МИЛИЧИЋ, маст.инж.арх. лиценца бр. 200 1531 16

''ПРО-ИНГ'' Д.О.О. ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ,

БУЛ. МИХАЈЛА ПУПИНА 3/ НОВИ САД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ

ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ХИРУРШКОГ

БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У

АЛЕКСИНЦУ

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
КЊАЗА МИЛОША 169, АЛЕКСИНАЦ

НЕМАЊА МИЛИЧИЋ, маст.инж.арх.

ФАЗЕ ГРАЂЕЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ФАЗЕ ГРАЂЕЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ФАЗА I- РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗА ДИЈАЛИЗУ (НИЈЕ

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА)

ФАЗА IA- РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА МЕДИЦИНЕ РАДА, ОБЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И
ВЕШЕРАЈА

ФАЗА II- ИЗГРАДЊА ХИРУРШКО-ГИНЕКОЛОШКОГ БЛОКА СА ПАСАРЕЛОМ, ПЛАТОА ЗА
ЧИЛЕРЕ, ТРАФОСТАНИЦЕ, ОБЈЕКТА ЗА МЕДИЦИНСКЕ ГАСОВЕ И ОБЈЕКТА ЗА ТРЕТМАН
ОТПАДА
ФАЗА IIA- РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ, РО СЛУЖБЕ,
МИКРОБИОЛОГИЈЕ И КАПЕЛЕ

ФАЗА III- РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ,
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА РАДИОНИЦЕ

ФАЗА IIIA- РУШЕЊЕ КОТЛАРНИЦЕ, ПЛАТОА ЗА ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И УКОПАНОГ
РЕЗЕРВОАРА ЗА ЛОЖ УЉЕ

ФАЗА IV- СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ И НИСУ ТЕМА ПРОЈЕКТА
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PARCELA BROJ 829, K.O. ALEKSINAC VAROŠ P= 22580 m2

BR. OBJEKAT

1 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat predviđen za rekonstrukciju u I fazi)

2 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat stare zgrade ATD-a)

3 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat dečijeg odeljenja)

4 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat mikrobiologije)

5 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat kotlarnice)

6 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat Uprave)

7 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat transfuzije krvi)

8 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat RO službe)

9 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat vešernice)

10 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat medicine rada)

11 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat Opšte bolnice)

12 POMOĆNA ZGRADA - RADIONICA (objekat tehničke službe)

13 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat bolničke apoteke)

14 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat komercijalne namene - lokal)

15 POMOĆNA ZGRADA

16 POMOĆNA ZGRADA (kapela)

20 TRAFO STANICA

21 POMOĆNA ZGRADA - portirnica

23 PLATO ZA DIZEL AGREGAT

24 UKOPANI REZERVOAR ZA LOŽ ULJE KAPACITETA 100t

REGULACIONA LINIJA PLANIRANA PLANOM
GENERALNE REGULACIJE

LEGENDA:

KOLSKI PRISTUP OBJEKTU

OBJEKTI KOJI SU PREDMET PROJEKTA
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ŠIRA SITUACIJA - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

mart 2023.

razmera

R 1:500

broj crteža

01

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac
varoš

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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PARCELA BROJ 829, K.O. ALEKSINAC VAROŠ P= 22580 m2

BR. OBJEKAT

1 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat predviđen za rekonstrukciju u I fazi)

2 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat stare zgrade ATD-a)

3 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat dečijeg odeljenja)

4 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat mikrobiologije)

5 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat kotlarnice)

6 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat Uprave)

7 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat transfuzije krvi)

8 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat RO službe)

9 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat vešernice)

10 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat medicine rada)

11 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat Opšte bolnice)

12 POMOĆNA ZGRADA - RADIONICA (objekat tehničke službe)

13 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat bolničke apoteke)

14 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat komercijalne namene - lokal)

15 POMOĆNA ZGRADA

16 POMOĆNA ZGRADA (kapela)

20 TRAFO STANICA

21 POMOĆNA ZGRADA - portirnica

23 PLATO ZA DIZEL AGREGAT

24 UKOPANI REZERVOAR ZA LOŽ ULJE KAPACITETA 100t

REGULACIONA LINIJA PLANIRANA PLANOM
GENERALNE REGULACIJE

LEGENDA:

KOLSKI PRISTUP OBJEKTU

OBJEKTI KOJI SU PREDMET IA FAZE - RUŠENJE
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ŠIRA SITUACIJA SA FAZAMA GRAĐENJA /
RUŠENJA - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

mart 2023.

razmera

R 1:500

broj crteža

02

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na
kopiji plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa
spoljnim uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica
Momčila Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O.
Aleksinac varoš

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

FAZA IIIA

OBJEKTI KOJI SU PREDMET IIA FAZE - RUŠENJE

OBJEKTI KOJI SU PREDMET III FAZE - REKONSTRUKCIJA
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OSNOVA PRIZEMLJA - POSTOJEĆE STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

Obrada poda Obrada zida Obrada plafona

GLAVNI ULAZ U OPŠTU BOLNICU

P.0.1 Vetrobran 12,49 17,94 345 teraco pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.2 Hol 45,16 33,99 310-345 teraco pločice disperzija disperzija

P.0.3 Šalter 18,39 17,77 310-345 teraco pločice disperzija disperzija

P.0.4 Soba za odmor 6,78 10,60 345 vinaz pod disperzija disperzija

P.0.5 Kancelarija 12,14 14,12 345 vinaz pod disperzija disperzija

P.0.6 Podest stepeništa 9,35 13,54 325 liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.7 Stepenište 2,67 6,68 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.8 Garderober ispod stepeništa 7,34 13,04 - liveni teraco disperzija disperzija

P.0.9 Lift 5,04 9,00 - keramičke pločice - -

P.0.10 Priručna prostorija 1,80 5,40 345 liveni teraco disperzija disperzija

Interna specijalistička ambulanta

P.0.11 Hodnik 15,13 18,16 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.12 Čekaonica 28,33 22,28 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.13 Predprostor - toalet za pacijente 1,82 5,80 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.14 Toalet  za pacijente 1,51 5,12 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.15 Predprostor - toalet za osoblje 2,08 6,04 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.16. Toalet  za osoblje 1,70 5,36 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.17 Predprostor - priručna prostorija 1,84 5,82 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.18 Priručna prostorija 1,52 5,14 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.19 Ordinacija internistička ambulanta 12,26 14,26 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.20 Ordinacija internistička ambulanta 9,86 13,54 325 vinaz pod
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.21 Maloteretni lift (zazidan) 1,50 5,00 - - - -

P.0.22 Pulmološka ambulanta ATD 10,97 13,33 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=120/165cm

disperzija

P.0.23 Ordinacija internistička ambulanta 18,32 18,02 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=80/165cm

disperzija

P.0.24 EKG 16,75 16,98 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

Urološka ambulanta / pulmološki kabinet

P.0.25 Čekaonica 21,11 22,61 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.26 Hodnik 7,39 7,11 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.27 Predprostor - toalet za osoblje 4,00 8,08 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.28 Toalet  za osoblje Ž 1,81 5,56 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.29 Toalet  za osoblje M 1,60 5,32 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.30 Predprostor - toalet za pacijente 1,75 5,62 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.31 Toalet  za pacijente 1,61 5,33 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.32 Anasteziološka ambulanta / gastroskopija 16,49 16,58 325 vinaz pod
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.33 Urološka ambulanta 12,02 14,18 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.34 Urološka ordinacija 12,08 14,37 325 vinaz pod disperzija disperzija

P.0.35 Prostorija za osoblje 12,59 14,29 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

Hirurška specijalistička ambulanta /
ortopedska specijalistička ambulanta

P.0.36 Čekaonica 27,94 22,45 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.37 Šalter 5,38 6,97 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.38 Ortopedska ambulanta 12,72 14,53 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija  + keramičke
pločice h=130/150cm

disperzija

P.0.39 Intervencija - mala sala 11,85 13,87 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.40 Hodnik 10,88 14,29 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.41 Predprostor - toalet za osoblje 1,41 4,89 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.42 Toalet  za osoblje 1,58 5,11 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.43 Protivpožarno stepenište 11,72 13,76 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.44 Gipsara 11,83 14,34 296-325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.45 Hirurška ambulanta 16,02 16,32 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.46 Predprostor - toalet za pacijente Ž 1,74 5,64 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.47 Toalet  za pacijente Ž 1,60 5,32 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.48 Predprostor - toalet za osoblje M 1,76 5,66 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.49 Toalet  za osoblje M 1,62 5,34 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

Laboratorija

P.0.50 Čekaonica 25,84 21,01 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.51 Hodnik 19,37 21,51 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.52 Uzorkovanje mokraće 11,68 13,76 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=160/150cm

disperzija

P.0.53 Predprostor - toalet za osoblje 2,00 5,90 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.0.54 Toalet  za osoblje 1,48 4,92 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.0.55 Predprostor - toalet za pacijente 3,75 7,82 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.0.56 Toalet  za pacijente Ž 1,29 4,64 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.0.57 Toalet  za pacijente M 1,31 4,68 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.0.58 Ordinacija 12,20 14,66 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=160/165cm

disperzija

P.0.59 Prostorija za budući skener 66,33 37,33 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.60 Biohemija 27,44 22,50 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.61 Hodnik 14,33 17,54 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.62 Šalter 6,60 10,56 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.63 Prijem pacijenata 11,97 13,98 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.64 Prostorija za pranje 11,46 13,63 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.65 Predprostor 14,72 15,60 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.66 Hematologija 6,40 10,40 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.67 Glavni laborant 9,50 12,54 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.68 Predprostor - toalet za osoblje 1,22 4,44 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.69 Toalet  za osoblje 1,20 4,40 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.0.70 Predprostor 4,16 8,40 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.71 Garderober i čajna kuhinja 13,00 15,20 3.25 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.0.72 Zajednička prostorija 16,00 16,40 325 keramičke pločice disperzija disperzija

UKUPNA NETO POVRŠINA 738,50

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1014,44
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REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

POSTOJEĆE STANJE
Oznaka
etaže

Naziv Neto površina (m2) Bruto površina (m2)

0 PRIZEMLJE 738,50 1014,44

1 I SPRAT 908,74 993,00

2 II SPRAT 855,55 979,82

3 III SPRAT 864,60 994,85

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3367,39 3982,11

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

OSNOVA PRIZEMLJA - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

03

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OSNOVA PRVOG SPRATA - POSTOJEĆE STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

Obrada poda Obrada zida Obrada plafona

HIRURŠKO ORTOPEDSKO ODELJENJE

P.1.1 Hol 49,23 29,78 310-345 teraco pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.1a Lift - - - -

P.1.2 Priručna prostorija 48,19 28,55 345 teraco pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.3 Podest stepeništa 7,38 10,98 325 liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.4 Stepenište 14,74 25,70 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

Administrativni deo

P.1.5 Hodnik 22,17 24,19 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.6 Soba za odmor 19,19 18,81 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=120/165cm

disperzija

P.1.7 Lekarska soba 19,23 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.8 Glavna sestra 11,25 13,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.9 Kancelarija 6,85 10,70 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

Hirurško ortopedsko odeljenje - sobe za
pacijente

P.1.10 Hodnik 81,48 79,30 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.11 Načelnik odeljenja 17,26 17,56 325 keramičke pločice
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.12 Ortopedska soba 18,96 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.13 Ortopedska soba 19,23 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.14 Ortopedska soba 18,96 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.15 Hirurška soba 19,24 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.16 Hirurška soba 18,96 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.17 Hirurška soba 19,24 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.18 Hirurška soba 18,96 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.19 Urološka soba 19,24 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.20 Urološka soba 18,96 18,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.21 Soba za izolaciju 18,55 18,30 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.1.22 Balkon 2,94 7,00 325 liveni teraco fasadna boja fasadna boja

P.1.23 Podest protvpožarnog stepeništa 3,25 8,30 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.24 Protivpožarno stepenište 6,00 17,30 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.25 Predprostor - toalet za pacijente Ž 3,93 8,00 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.1.26 Toalet  za pacijente Ž 1,55 5,62 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.1.27 Trokadero 1,70 5,58 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.1.28 Predprostor - toalet za pacijente M 4,22 8,30 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.29 Toalet  za pacijente M 1,78 5,74 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.30 Toalet  za pacijente M 1,78 5,75 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.31 Magacin 8,08 12,10 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.32 Predprostor - kupatilo 4,13 8,95 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=225cm / disperzija
disperzija

P.1.33 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=225cm / disperzija
disperzija

P.1.34 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=225cm / disperzija
disperzija

P.1.35 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=225cm / disperzija
disperzija

P.1.36 Infektivni otpad 2,33 7,98 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=225cm / disperzija
disperzija

P.1.37 Ambulanta 12,82 14,56 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=120/165cm

disperzija

P.1.38 Ambulanta 12,65 14,44 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.39 Soba za odmor osoblje 12,85 14,52 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.40 Garderober 13,39 14,82 325 keramičke pločice disperzija disperzija

P.1.41 Prostorija za ultrazvuk 12,43 14,30 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.42 Čajna kuhinja 14,83 16,70 330 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.43 Maloteretni lift (zazidan) - - - -
Hirurško ortopedsko odeljenje - operacioni
blok i intenzivna nega

P.1.44 Hodnik 27,74 29,70 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.45 Predprostor - kupatilo za osoblje 3,75 7,82 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.1.46 Tuš 1,31 4,68 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.1.47 Toalet - osoblje 1,28 4,64 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.1.48 Predprostor - toalet za pacijente 2,00 5,90 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.1.49 Toalet za pacijente 1,48 4,92 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
disperzija

P.1.50 Intenzivna nega ortopedija 12,57 14,23 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=100/165cm

disperzija

P.1.51 Intenzivna nega traumatologija 10,39 13,07 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.52 Sestrinska soba 4,65 9,38 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.53 Prljav hodnik 6,75 12,44 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.54 Magacin 5,28 9,88 325 keramičke pločice disperzija disperzija

P.1.55 Soba za odmor 10,52 13,08 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.56 Predprostor operacione sale 12,42 16,42 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.57 Pranje instrumenata 1,86 7,65 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.58 Septična sala 22,22 19,52 325 keramičke pločice keramičke pločice disperzija

P.1.59 Sterilizacija prljavo 9,43 12,56 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.60 Sterilizacija čisto 7,05 10,74 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=190cm / disperzija
disperzija

P.1.61 Aseptična sala 29,67 22,02 325 keramičke pločice keramičke pločice disperzija

P.1.62 Predprostor operacione sale 22,66 23,60 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.1.63 Ortopedska sala 29,00 23,32 325 keramičke pločice keramičke pločice disperzija

P.1.64 Čist hodnik 9,56 16,50 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.65 Garderober pred operacioni blok 4,17 9,70 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.66 Intenzivna nega 35,04 29,92 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.67 Intenzivna nega 8,63 11,93 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.1.68 Predprostor - toalet za pacijente 1,37 4,72 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=220cm / disperzija
disperzija

P.1.69 Toalet za pacijente 1,73 5,40 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=220cm / disperzija
disperzija

P.1.70 Soba za odmor 13,57 17,38 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=175/165cm

disperzija

UKUPNA NETO POVRŠINA 908,74

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 993,00
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P.1.3

P.1.4

P.1.5
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REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

POSTOJEĆE STANJE
Oznaka
etaže

Naziv Neto površina (m2) Bruto površina (m2)

0 PRIZEMLJE 738,50 1014,44

1 I SPRAT 908,74 993,00

2 II SPRAT 855,55 979,82

3 III SPRAT 864,60 994,85

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3367,39 3982,11

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

OSNOVA PRVOG SPRATA - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

04

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OSNOVA DRUGOG SPRATA - POSTOJEĆE STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

Obrada poda Obrada zida Obrada plafona

INTERNO ODELJENJE

P.2.1 Hol 49,23 29,78 310-345 teraco pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.2 Lift - - - -

P.2.3 Infektivni i komunalni otpad 1,80 5,40 345 teraco pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.4 Podest stepeništa 7,38 10,98 325 liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.5 Stepenište 14,74 25,70 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

Administrativni deo

P.2.6 Hodnik 22,17 24,19 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.7 Načelnik odeljenja 18,93 18,61 325 vinaz pod
 disperzija + keramičke
pločice h=120/165cm

disperzija

P.2.8 Lekarska soba 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.9 Glavna sestra 11,25 13,56 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.10 Kancelarija 6,59 10,50 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

Interno odeljenje - standarda nega

P.2.11 Hodnik 81,52 79,05 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.12 Soba za pripremu terapija 17,36 17,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.13 Odeljenjska ambulanta 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.14 Dnevna bolnica 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.15 Bolesnička soba 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.16 Bolesnička soba 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.17 Bolesnička soba 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.18 Bolesnička soba 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.19 Bolesnička soba 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.20 Bolesnička soba 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.21 Bolesnička soba 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.22 Bolesnička soba 18,28 18,10 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.23 Balkon 2,94 7,00 325 liveni teraco fasadna boja fasadna boja

P.2.24 Podest protvpožarnog stepeništa 3,25 8,30 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.25 Protivpožarno stepenište 6,00 17,30 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.26 Predprostor - toalet za pacijente M 3,93 8,00 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.2.27 Toalet  za pacijente M 1,48 5,42 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.2.28 Toalet  za pacijente M 1,61 5,39 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.2.29 Predprostor - toalet za pacijente Ž 4,22 8,30 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.2.30 Toalet  za pacijente Ž 1,71 5,55 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.2.31 Toalet  za pacijente Ž 1,70 5,55 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.2.32 Trokadero 7,32 16,21 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.2.33 Predprostor - kupatilo 6,64 14,52 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.2.34 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.2.35 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.2.36 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.2.37 Bolesnička soba 12,56 14,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.38 Soba za medicinske sestre i tehničare 12,53 14,32 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=270/165cm

disperzija

P.2.39 Bolesnička soba 12,56 14,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.40 Trpezarija 24,74 21,56 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.41 Čajna kuhinja 14,58 16,50 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.2.42 Maloteretni lift (zazidan) - - - -
Intenzivna i poluintenzivna nega

P.2.43 Hodnik 44,42 44,91 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.44 Predprostor - kupatilo za osoblje 3,75 7,82 305 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
gkp spušten

plafon

P.2.45 Tuš 1,31 4,68 305 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
gkp spušten

plafon

P.2.46 Toalet - osoblje 1,28 4,64 305 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
gkp spušten

plafon

P.2.47 Predprostor - toalet za pacijente 2,00 5,90 305 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
gkp spušten

plafon

P.2.48 Toalet za pacijente 1,48 4,92 305 keramičke pločice
keramičke pločice

h=210cm / disperzija
gkp spušten

plafon

P.2.49 Bolesnička soba 12,56 14,32 273-325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

deo gkp spušten
plafon / deo
disperzija

P.2.50 Bolesnička soba 12,56 14,32 273-325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

deo gkp spušten
plafon / deo
disperzija

P.2.51 Bolesnička soba 12,56 14,32 280-325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=135/165cm

deo gkp spušten
plafon / deo
disperzija

P.2.52 Bolesnička soba 18,77 18,06 280-340 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=125/165cm

disperzija

P.2.53 Priručna apoteka 5,07 3,64 340 keramičke pločice
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.2.54 Priručna apoteka 3,64 8,16 340 keramičke pločice disperzija disperzija

P.2.55 Hodnik 12,69 17,66 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.56 Test opterećenja 11,68 14,24 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.57 Kabinet za ehokardiografiju 12,20 14,08 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.58 Magacin 19,00 18,32 270-325 vinaz pod disperzija disperzija

P.2.59 Intenzivna nega 38,47 22,78 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=220/165cm

disperzija

P.2.60 Predprostor - toalet za pacijente 1,37 4,72 280-325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=195cm / disperzija

deo gkp spušten
plafon / deo
disperzija

P.2.61 Toalet za pacijente 1,73 5,40 280-325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=195cm / disperzija

deo gkp spušten
plafon / deo
disperzija

P.2.62 Koronarna jedinica 7,15 11,06 280-325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija

deo gkp spušten
plafon / deo
disperzija

P.2.63 Soba za odmor 6,39 10,40 280-325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=100/165cm

deo gkp spušten
plafon / deo
disperzija

Onkologija

P.2.64 Predprostor 6,20 10,10 325 keramičke pločice
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.2.65 Ordinacija 19,50 17,90 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=80/165cm

disperzija

P.2.66 Citostatika 10,13 13,50 280-325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.2.67 Dnevna bolnica onkologija 29,56 21,84 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

UKUPNA NETO POVRŠINA 855,55

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 979,82
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Armirani beton - postojeći

Zid od giter bloka i opeke - postojeći

Zid od gips karton ploča - postojeći

Zid od vlagootpornih gips karton ploča - postojeći
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REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

POSTOJEĆE STANJE
Oznaka
etaže

Naziv Neto površina (m2) Bruto površina (m2)

0 PRIZEMLJE 738,50 1014,44

1 I SPRAT 908,74 993,00

2 II SPRAT 855,55 979,82

3 III SPRAT 864,60 994,85

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3367,39 3982,11

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

OSNOVA  DRUGOG SPRATA - postojeće
stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

05

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OSNOVA TREĆEG SPRATA - POSTOJEĆE STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

Obrada poda Obrada zida Obrada plafona

AKUŠERSKO GINEKOLOŠKO ODELJENJE

P.3.1 Hol 44,77 29,78 290-345 teraco pločice zid obložen tapetama
deo gkp spušten

plafon / deo
disperzija

P.3.2 Lift - - - -

P.3.3 Centralni bojler 1,80 5,40 345 liveni teraco disperzija disperzija

P.3.4 Podest stepeništa 10,51 14,46 325 liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.5 Stepenište 14,74 25,70 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.6 Elektroorman 0,98 5,18 - - - -
Administrativni deo

P.3.7 Hodnik 21,96 24,19 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.8 Lekarska soba 18,93 18,61 325 vinaz pod
 disperzija + keramičke
pločice h=120/165cm

disperzija

P.3.9 Načelnik odeljenja 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.10 Glavna sestra 9,39 12,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.11 Kancelarija 8,45 11,70 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

Ginekologija

P.3.12 Hodnik 12,32 15,60 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.13 Hodnik 69,00 68,30 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.14 Garderoba osoblje 17,36 17,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.15 Sestrinska soba 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.16 Ambulanta prijem terapija 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.17 Bolesnička soba intenzivna nega 18,84 18,60 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=80/165cm

disperzija

P.3.18 Bolesnička soba poluintenzivna nega 19,11 18,60 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=80/165cm

disperzija

P.3.19 Bolesnička soba 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.20 Bolesnička soba 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.21 Bolesnička soba 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.22 Bolesnička soba 18,97 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.23 Soba za izolaciju 18,70 18,36 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.24 Soba za servisere i spremače 18,28 18,10 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /
disperzija + keramičke
pločice h=105/165cm

disperzija

P.3.25 Balkon 2,94 7,00 325 liveni teraco fasadna boja fasadna boja

P.3.26 Podest protvpožarnog stepeništa 3,25 8,30 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.27 Protivpožarno stepenište 4,85 12,83 - liveni teraco
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.28 Higijena prljavo 5,65 11,86 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.3.29 Magacin 1,48 5,42 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.3.30 Predprostor - toalet za pacijente 4,22 8,30 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.31 Toalet  za pacijente Ž 1,71 5,55 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.32 Toalet  za pacijente M 1,70 5,55 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.33 Toalet za osoblje 7,32 16,21 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.34 Predprostor - kupatilo 4,13 8,95 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.3.35 Prljav veš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.3.36 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.3.37 Tuš 1,57 5,26 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.3.38 Infektivni otpad 2,33 7,98 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=215cm / disperzija
disperzija

P.3.39 Predprostor 10,79 14,31 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.40 Odeljenjska apoteka 8,25 11,66 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.41 Priručna prostorija 4,31 8,87 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.42 Ambulanta intervencija 23,48 19,38 325 keramičke pločice keramičke pločice disperzija

P.3.43 Trpezarija za pacijente 25,26 21,30 325 vinaz pod
masna boja h=150cm /

disperzija
disperzija

P.3.44 Odeljenska kuhinja 14,69 16,06 325 keramičke pločice
keramičke pločice

h=150cm / disperzija
disperzija

P.3.45 Maloteretni lift (zazidan) - - - -

Porodilište

P.3.46 Hodnik 11,94 15,67 280 obloga od kaučuka disperzija raster plafon
60x60

P.3.47 Hodnik 30,24 33,00 280 obloga od kaučuka disperzija raster plafon
60x60

P.3.48 Toalet za pacijente 3,15 8,90 288-310 granitna keramika granitna keramika monolitni plafon

P.3.49 Toalet za osoblje 3,21 8,82 310 granitna keramika granitna keramika monolitni plafon

P.3.50 Sanitarna obrada trudnica 3,69 9,10 288-310 granitna keramika granitna keramika monolitni plafon

P.3.51 Administrativni prijem trudnica 12,80 14,56 285-320 obloga od kaučuka disperzija + granitna
keramika h=100/165cm

raster plafon
60x60/ disperzija

P.3.52 Prijemna ordinacija 12,97 14,76 295-320 obloga od kaučuka disperzija + granitna
keramika h=270/165cm

raster plafon
60x60/ disperzija

P.3.53 Soba za izolaciju 9,89 14,60 290-320 obloga od kaučuka disperzija
raster plafon

60x60/ disperzija

P.3.54 Kupatilo 2,51 6,64 285 granitna keramika granitna keramika monolitni plafon

P.3.55 Soba za trudnice 12,87 14,64 290-320 obloga od kaučuka disperzija + granitna
keramika h=100/165cm

raster plafon
60x60/ disperzija

P.3.56 Radna baza sestara 12,40 14,38 290-320 obloga od kaučuka disperzija + granitna
keramika h=235/165cm

raster plafon
60x60/ disperzija

P.3.57 Predprostor 9,24 13,96 275 granitna keramika granitna keramika raster plafon
60x60

P.3.58 Reanimacija beba (izolacija) 22,20 19,50 275-315 obloga od kaučuka granitna keramika
raster plafon

60x60/ disperzija

P.3.59 Substerilizacija 7,41 10,94 280-315 obloga od kaučuka granitna keramika
raster plafon

60x60/ disperzija

P.3.60 Porođajna sala 29,80 22,16 275-315 obloga od kaučuka granitna keramika
raster plafon

60x60/ disperzija

P.3.61 Soba porodilja (carski rez) 18,06 18,40 300-320 obloga od kaučuka disperzija + granitna
keramika h=225/165cm

raster plafon
60x60/ disperzija

P.3.62 Soba za porodilje 35,51 26,36 295-320 obloga od kaučuka disperzija + granitna
keramika h=100/165cm

raster plafon
60x60/ disperzija

P.3.63 Kupatilo 2,45 6,48 290 granitna keramika granitna keramika monolitni plafon

P.3.64 Soba za porodilje 35,51 26,36 295-320 obloga od kaučuka disperzija + granitna
keramika h=100/165cm

raster plafon
60x60/ disperzija

P.3.65 Hodnik 4,61 9,34 290 obloga od kaučuka disperzija monolitni plafon

P.3.66 Kupatilo za pacijente 12,52 20,85 275-320 granitna keramika granitna keramika monolitni plafon

P.3.67 Prostorija za nečisto i pribor za čišćenje 3,43 7,50 275 granitna keramika granitna keramika monolitni plafon

UKUPNA NETO POVRŠINA 864,60

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 994,85
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LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton - postojeći

Zid od giter bloka i opeke - postojeći

Zid od gips karton ploča - postojeći

Zid od vlagootpornih gips karton ploča - postojeći

REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

POSTOJEĆE STANJE
Oznaka
etaže

Naziv Neto površina (m2) Bruto površina (m2)

0 PRIZEMLJE 738,50 1014,44

1 I SPRAT 908,74 993,00

2 II SPRAT 855,55 979,82

3 III SPRAT 864,60 994,85

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3367,39 3982,11
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AKUŠERSKO GINEKOLOŠKO ODELJENJE - GINEKOLOGIJA
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OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

OSNOVA TREĆEG SPRATA - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

06

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OSNOVA TEHNIČKE ETAŽE - POSTOJEĆE STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

Obrada poda Obrada zida Obrada plafona

TEHNIČKA ETAŽA

P.T.1 Stepenište 12,06 19,02 - liveni teraco disperzija
sitnorebrasta
međuspratna
konstrukcija

P.T.2 Podest stepeništa 7,37 10,98 220 liveni teraco disperzija
sitnorebrasta
međuspratna
konstrukcija

P.T.3 Predprostor 23,48 21,06 210 liveni teraco disperzija
sitnorebrasta
međuspratna
konstrukcija

P.T.4 Lift kućica 11,01 18,90 240 beton disperzija disperzija

P.T.5 Prostorija klima komore 13,47 16,14 240 beton disperzija disperzija

UKUPNA NETO POVRŠINA 67,39
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LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton - postojeći

Zid od opeke - postojeći

Zid od gips karton ploča - postojeći

Zid od vlagootpornih gips karton ploča - postojeći

Beton - postojeći

Nabijeni beton - postojeći
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pajanta 12/12 cm

drvena greda 12/12 cm

falcovani crep

kosnik 12/12 cm

kosnik 12/12 cm

pajanta 12/12 cm

pajanta 12/12 cm

podrožnjača 12/12 cm

drveni rog 12/12 cm

venčanica 12/12 cm

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA

KOTA TERENA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.20
15.50

KOTA VENCA

+

198.15
19.45

KOTA SLEMENA

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

Beton - postojeći

Nabijeni beton - postojeći

-

178.10
0.60 -

178.10
0.60

KOTA TERENA

- keramičke pločice na podlozi
od cementnog maltera d=5cm
- beton d=10cm
- tampon sloj šljunka d=10cm

- vinaz pod na podlozi od
cementnog maltera d=5cm
- beton d=10cm
- tampon sloj šljunka d=10cm

- vinaz pod na podlozi od
cementnog maltera d=5cm
- beton d=10cm
- tampon sloj šljunka d=10cm

- vinaz pod  na podlozi
od cementnog maltera d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- keramičke pločice na podlozi
od cementnog maltera d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- keramičke pločice na podlozi
od cementnog maltera d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- vinaz pod  na podlozi
od cementnog maltera d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- vinaz pod  na podlozi
od cementnog maltera d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- vinaz pod  na podlozi
od cementnog maltera d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- obloga od kaučuka na podlozi
od cementne košuljice d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- obloga od kaučuka na podlozi
od cementne košuljice d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

- obloga od kaučuka na podlozi
od cementne košuljice d=5cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter

-sloj šljunka
- bitumensk premazi
- cementna košuljica
- sloj za pad
- ter hartija
- TM-5 međuspratna konstrukcija 20+5cm
- spušten plafon

- keramičke pločice
- malter
- giter blok d=25cm
- malter

- beton d=10cm
- termoizolacija d=5cm
- beton d=10cm

- beton d=10cm
- termoizolacija d=5cm
- beton d=10cm

- beton d=10cm
- termoizolacija d=5cm
- beton d=10cm

- AB d=15 cm
- beton d=10cm
- termoizolacija d=5cm
- beton d=10cm

- keramičke pločice
- malter

- giter blok d=25cm
- malter

- beton d=10cm
- termoizolacija d=5cm

- beton d=10cm

- beton d=10cm
- termoizolacija d=5cm

- beton d=10cm

- AB d=15cm
- beton d=10cm

- termoizolacija d=5cm
- beton d=10cm

- beton d=10cm
- termoizolacija d=5cm

- beton d=10cm

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.20
15.50

KOTA VENCA

+

198.15
19.45

KOTA SLEMENA

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE
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- malter
- giter blok d=12cm
- malter
- keramičke pločice

- malter
- giter blok d=12cm
- malter

- malter
- giter blok d=12cm
- malter

- malter
- giter blok d=12cm
- malter

- malter
- giter blok d=12cm
- malter

- malter
- puna opeka d=12cm
- malter

- malter
- puna opeka d=12cm
- malter
- granitna keramika

±

178.70
0.00

+

182.30
3.60

+

185.90
7.20

+

189.50
10.80

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

PRESEK 2-2 - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

11

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje



LEGENDA MATERIJALA

Falcovani crep

Betonski fasadni elementi

Omalterisana fasada

Falcovani lim

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.10
15.40

+

198.15
19.45

+

199.25
20.55

+

196.07
17.37

KOTA VENCA

KOTA SLEMENA

KOTA SLEMENA

KOTA VENCA

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.10
15.40

KOTA VENCA

+

197.40
18.70

KOTA VENCA

0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+2.01- 2.01- 2.01- 2.01- 2.01-

4.00- 4.00- 4.00-

0.15- 0.15- 0.63-

0.86- 0.86-

1.38+

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

4.37+ 4.37+ 4.37+ 4.37+

0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.40- 3.35+ 3.45+ 3.35+ 3.45+ 3.35+ 3.45+ 3.35+

6.30-

6.30-

6.30-

6.30-

0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.50- 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+

0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.00± 0.50- 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+

0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.10+ 0.00± 0.40- 3.35+ 3.35+ 3.35+ 3.35+3.45+ 3.45+ 3.45+

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

JUGOZAPADNI IZGLED - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

12

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA
KOTA TERENA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.10
15.40

KOTA VENCA

+

197.40
18.70

KOTA SLEMENA

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJAKOTA TERENA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.20
15.50

KOTA VENCA

+

198.15
19.45

KOTA SLEMENA

LEGENDA MATERIJALA

Falcovani crep

Betonski fasadni elementi

+

199.25
20.55

KOTA SLEMENA

+

199.25
20.55

KOTA SLEMENA

Omalterisana fasada

0.00±
0.00± 0.41+

0.41+0.41+

0.00±

0.00±

0.00±

0.00±

0.00±

0.00±

0.66+ 0.66+ 0.66+

0.66+ 0.66+ 0.66+

0.56+ 0.56+ 0.56+

0.56+ 0.56+ 0.56+0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+

0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+

0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+ 0.56+

Falcovani lim

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

JUGOISTOČNI IZGLED - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

13

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA KOTA TERENA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.20
15.50

+

198.15
19.45

0.00±

0.10+

0.10+

0.10+

0.10+

0.10+

+

199.25
20.55

+

196.07
17.37

KOTA TERENA

LEGENDA MATERIJALA

Falcovani crep

Betonski fasadni elementi

Omalterisana fasada

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJAKOTA TERENA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.10
15.40

KOTA VENCA

+

198.15
19.45

KOTA SLEMENA

Falcovani lim

26.81- 26.66- 26.81- 26.81- 26.81- 26.81-26.66- 26.66- 26.66-

26.56-

26.66-

26.56- 26.56- 26.56- 26.56-

26.66- 26.66- 26.66- 26.66- 26.66-26.66-26.66- 26.66-

26.66- 26.66- 26.66-

26.66- 26.66- 26.66-

25.21-

25.21-
25.21-

24.71-

25.59-

KOTA VENCA

KOTA SLEMENA

KOTA SLEMENA

KOTA VENCA

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

SEVEROISTOČNI IZGLED - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

14

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



0.00±

0.10+

0.00±

0.00±

0.10+

0.00±

1.50+

1.50+

1.50+

1.50+

0.00±

35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21-35.36- 35.36-35.36-35.36- 35.36- 35.71-

35.11-35.11-35.11-

35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21-

35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21-

35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21-

35.11-

37.72-

35.36-

35.36-

35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21-

35.21- 35.21- 35.21- 35.21- 35.21-

35.11-35.11-35.11-

35.71-

35.71-

35.71-

35.71-

13.40-

26.80- 43.85- 23.45-

23.45-

37.15-

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.20
15.50

+

198.15
19.45

KOTA VENCA

KOTA SLEMENA

±

178.70
0.00

KOTA PRIZEMLJA

+

182.30
3.60

KOTA PRVOG SPRATA

+

185.90
7.20

KOTA DRUGOG SPRATA

+

189.50
10.80

KOTA TREĆEG SPRATA

+

194.20
15.50

+

198.15
19.45

+

199.25
20.55

+

196.07
197.40

KOTA VENCA

KOTA SLEMENA

KOTA SLEMENA

KOTA SLEMENA

+

196.07
17.37

KOTA VENCA LEGENDA MATERIJALA

Falcovani crep

Betonski fasadni elementi

Omalterisana fasada

Falcovani lim

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

+

193.10
14.40

KOTA TEHNIČKE ETAŽE

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

SEVEROZAPADNI IZGLED - postojeće stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

15

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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PARCELA BROJ 829 i deo parcele 832 K.O. ALEKSINAC VAROŠ
P= 22691 m2
BR. OBJEKAT

POSTOJEĆI  OBJEKTI

1 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat predviđen za rekonstrukciju u I fazi)

2 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat stare zgrade ATD-a)

3 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat dečijeg odeljenja)

6 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat Uprave)

11 ZGRADA OPŠTE BOLNICE

13 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat bolničke apoteke)

20 TRAFO STANICA

21 POMOĆNA ZGRADA - portirnica

22 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat komercijalne namene - lokal)

NOVOPROJEKTOVANI  OBJEKTI

8 PLATO ZA SMEŠTAJ DIZEL AGREGATA I ČILERA

9 NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI BLOK

10 STANICA ZA MEDICINSKE GASOVE I PLATO ZA TEČNI KISEONIK

12 OBJEKAT ZA TRETMAN MEDICINSKOG OTPADA

14 RADIONICA SA ALATNICOM

15 MONTAŽNA PREFABRIKOVANA TRAFOSTANICA MBTS 10/0,4 kV,
2x1000 KVA

16 PODZEMNI REZERVOAR SA PUMPOM ZA HIDRANTSKU MREŽU

17
RAZVODNO POSTROJENJE ZA NAPAJANJE TRAFOSTANICE -
nije predmet projekta
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ŠIRA SITUACIJA SA FAZAMA GRAĐENJA I
RUŠENJA - PREKLOPLJENO STARO I NOVO

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

mart 2023.

razmera

R 1:500

broj crteža

16

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na
kopiji plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa
spoljnim uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica
Momčila Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O.
Aleksinac varoš

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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ULAZ ZA ZAPOSLENE I INTERVENTNA VOZILA
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LEGENDA:

OBJEKTI KOJI SU PREDMET II FAZE - NOVA GRADNJA

OBJEKTI KOJI SU PREDMET III FAZE - REKONSTRUKCIJA I
NOVA GRADNJA

OBJEKTI KOJI SU PREDMET PROJEKTA

SMER KRETANJA PROTIVPOŽARNOG VOZILA

GRANICA OBUHVATA  PROJEKTA

PARCELA BROJ 829 i deo parcele 832 K.O. ALEKSINAC VAROŠ
P= 22691 m2
BR. OBJEKAT

POSTOJEĆI  OBJEKTI

1 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat predviđen za rekonstrukciju u I fazi)

2 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat stare zgrade ATD-a)

3 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat dečijeg odeljenja)

6 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat Uprave)

11 ZGRADA OPŠTE BOLNICE

13 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat bolničke apoteke)

20 TRAFO STANICA

21 POMOĆNA ZGRADA - portirnica

22 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat komercijalne namene - lokal)

NOVOPROJEKTOVANI  OBJEKTI

8 PLATO ZA SMEŠTAJ DIZEL AGREGATA I ČILERA

9 NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI BLOK

10 STANICA ZA MEDICINSKE GASOVE I PLATO ZA TEČNI KISEONIK

12 OBJEKAT ZA TRETMAN MEDICINSKOG OTPADA

14 RADIONICA SA ALATNICOM

15 MONTAŽNA PREFABRIKOVANA TRAFOSTANICA MBTS 10/0,4 kV,
2x1000 KVA

16 PODZEMNI REZERVOAR SA PUMPOM ZA HIDRANTSKU MREŽU

17
RAZVODNO POSTROJENJE ZA NAPAJANJE TRAFOSTANICE -
nije predmet projekta
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Aleksinac
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Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad
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2204-1

datum izrade crteža
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razmera

R 1:500

broj crteža
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Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac
varoš

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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GRANICA OBUHVATA  PROJEKTA

PARCELA BROJ 829 i deo parcele 832 K.O. ALEKSINAC VAROŠ
P= 22691 m2
BR. OBJEKAT

POSTOJEĆI  OBJEKTI

1 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat predviđen za rekonstrukciju u I fazi)

2 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat stare zgrade ATD-a)

3 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat dečijeg odeljenja)

6 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat Uprave)

11 ZGRADA OPŠTE BOLNICE

13 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat bolničke apoteke)

20 TRAFO STANICA

21 POMOĆNA ZGRADA - portirnica

22 OBJEKAT ZDRAVSTVA (objekat komercijalne namene - lokal)
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14 RADIONICA SA ALATNICOM

15 MONTAŽNA PREFABRIKOVANA TRAFOSTANICA MBTS 10/0,4 kV,
2x1000 KVA

16 PODZEMNI REZERVOAR SA PUMPOM ZA HIDRANTSKU MREŽU

17
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OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

OSNOVA TEMELJA - novoprojektovano stanje
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OSNOVA SUTERENA -2 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

KOMUNIKACIJE

P.-2.1 Lift 12.91 14.55

P.-2.2 Pretprostor 4.50 8.60 260

P.-2.3 Lift 2.35 6.20

P.-2.4 Lift 2.25 6.10

P.-2.5 Pretprostor 4.50 8.60 260

P.-2.6 Lift 2.35 6.20

P.-2.7 Lift 2.25 6.10

P.-2.8 Hol 125.83 97.08 280

P.-2.9 Pretprostor 29.88 29.97 280

P.-2.10 Stepenište 4.50 9.11

P.-2.11 Lift 2.13 5.85

P.-2.12 Lift 2.13 5.85

P.-2.13 Hodnik 108.49 98.10 280

P.-2.14 Hodnik 35.16 49.88 280

P.-2.15 Pretprostor 25.55 28.93 280

P.-2.16 Stepenište 4.50 9.11

TEHNIČKE PROSTORIJE

P.-2.17 Garderoba pacijenata - muška 9.92 12.75 260

P.-2.18 Kupatilo 7.48 11.50 260

P.-2.19 Kupatilo 8.08 11.75 260

P.-2.20 Garderoba pacijenata - ženska 9.92 12.75 260

P.-2.21 Garderoba posetilaca 16.24 21.50 260

P.-2.22 Tehnička prostorija 105.83 46.08 385

P.-2.23 Priručna prostorija 50.41 30.98 260

P.-2.24 Priručna prostorija 12.98 14.45 260

P.-2.25 Priručna prostorija 13.43 14.70 260

P.-2.26 Priručna prostorija 13.43 14.70 260

P.-2.27 Priručna prostorija 13.58 14.79 260

VEŠERAJ

P.-2.28 Razvrstavanje prljavog veša 13.98 15.01 280

P.-2.29 Prijem prljavog neinfektivnog veša 5.97 10.35 280

P.-2.30 Prijem prljavog infektivnog veša 6.65 10.77 280

P.-2.31 Pranje veša 45.67 27.10 280

P.-2.32 Kancelarija 22.46 19.73 280

P.-2.33 Priručna prostorija 7.10 11.10 260

P.-2.34 Sanitarni propusnik 7.10 11.10 260

P.-2.35 Popravke 13.39 15.20 280

P.-2.36 Magacin materijala 7.21 11.16 260

P.-2.37 Sušenje i peglanje 44.89 26.85 280

P.-2.38 Magacin i izdavanje čistog veša 27.16 22.41 260

ARHIVA

P.-2.39 Arhiva 22.11 20.00 260

MRTVAČNICA SA PROSEKTUROM

P.-2.40 Hodnik 36.33 41.30 280

P.-2.41 Obdukcija 23.87 20.56 300

P.-2.42 Laboratorija 16.53 16.30 280

P.-2.43 Kancelarija 14.35 15.30 280

P.-2.44 Prijem preminulog 15.44 15.80 280

P.-2.45 Hladnjača 16.53 16.30 260

P.-2.46 Hodnik 19.76 22.56 280

P.-2.47 Pranje i oblačenje preminulih 7.13 10.80 280

P.-2.48 Patoanatomski otpad 4.14 8.20 260

P.-2.49 Prljavo / izliv 4.14 8.20 260

P.-2.50 Čekaonica 8.77 12.06 280

P.-2.51 Prepoznavanje preminulog 11.45 15.50 280

P.-2.52 Toalet za posetioce - gospoda 3.52 7.75 260

P.-2.53 Toalet za posetioce - dame 3.62 7.75 260

GARDEROBA OSOBLJA

P.-2.54 Garderoba osoblja - muška 17.75 17.04 260

P.-2.55 Kupatilo 6.81 10.99 260

P.-2.56 Garderoba osoblja - ženska 25.51 21.86 260

P.-2.57 Kupatilo 19.90 28.19 260

TOALETI ZA ZAPOSLENE

P.-2.58 Toalet za gospodu 7.18 11.35 260

P.-2.59 Trokadero 1.53 4.99 260

P.-2.60 Toalet za invalide 4.26 8.26 260

P.-2.61 Toalet za dame 8.19 11.46 260

UKUPNA NETO POVRŠINA 1130.98

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1330.83

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

OSNOVA SUTERENA -2 - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

20

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture
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S
ever

Zid od giter bloka i opeke

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OSNOVA SUTERENA -1 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

KOMUNIKACIJE

P.-1.1 Lift - - -

P.-1.2 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.-1.3 Lift - - -

P.-1.4 Lift - - -

P.-1.5 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.-1.6 Lift - - -

P.-1.7 Lift - - -

P.-1.8 Hol 140.16 104.99 280

P.-1.9 Pretprostor 13.67 14.86 280

P.-1.10 Stepenište 19.44 28.20 -

P.-1.11 Lift - - -

P.-1.12 Lift - - -

P.-1.13 Hodnik 94.49 126.50 260

P.-1.14 Hodnik 33.07 37.07 260

P.-1.15 Pretprostor 8.68 12.22 280

P.-1.16 Stepenište 20.01 29.20 -

STERILIZACIJA

P.-1.17 Prljav hodnik 3.26 7.31 260

P.-1.18 Priručna prostorija 3.86 7.94 260

P.-1.19 Prijem i pranje prljavog materijala 24.02 20.56 280

P.-1.20 Prostor za kontrolu sterilizacije 38.28 25.70 280

P.-1.21 Odmor osoblja 7.26 11.25 260

P.-1.22 Ostava i izdavanje sterilisanog materijala 19.20 17.60 280

P.-1.23 Propusnik 5.76 11.24 280

P.-1.24 Magacin sterilisanog materijala 13.43 14.70 260

P.-1.25 Čist hodnik 5.72 10.35 260

P.-1.26 Garderoba osoblje 9.13 15.10 260

P.-1.26a Hodnik 2.12 5.84 260

P.-1.26b Kupatilo 3.24 7.20 260

P.-1.27 Prijem sterilnog materijala 5.28 10.01 260

P.-1.28 Pranje kolica 4.95 9.77 260

CENTRALANA APOTEKA

P.-1.29 Izdavanje lekova 29.15 23.43 280

P.-1.30 Oficina 30.51 24.05 280

P.-1.31 Pretprostor 8.21 13.95 280

P.-1.32 Odmor osoblja 10.77 15.05 280

P.-1.33 Toalet 1.92 5.55 260

P.-1.34 Magacin lekova 26.01 22.31 260

P.-1.35 Magacin sa kontrolom pristupa 6.75 11.65 260

P.-1.36
Magacin sa frižiderima / farmaceutski
otpad 7.31 12.00 260

P.-1.37 Prijem lekova 9.36 12.38 280

P.-1.38 Načelnik apoteke 16.86 16.55 280

CENTRALA KUHINJA

P.-1.39 Hodnik 71.87 93.98 260

P.-1.40 Ulaz / čisto 12.49 14.90 260

P.-1.41 Centralna kuhinja 210.46 136.58 280

P.-1.42 Izlaz / prljavo 8.71 11.95 260

P.-1.43 Otpad 7.50 10.99 260

P.-1.44 Šef kuhinje 11.19 14.78 280

P.-1.45 Odmor osoblja 10.92 14.68 280

P.-1.46 Garderoba za zaposlene 11.34 15.00 260

P.-1.47 Kupatilo 12.84 21.12 260

P.-1.48 Ekonom 5.16 10.01 260

P.-1.49 Trokadero 5.06 9.95 260

P.-1.50 Priručni magacin 10.76 13.16 260

P.-1.51 Priručni magacin 10.38 12.91 260

P.-1.52 Priručni magacin 8.49 11.66 260

P.-1.53 Priručni magacin 8.49 11.66 260

P.-1.54 Priručni magacin 4.62 9.48 260

P.-1.55 Magacin 8.37 11.62 260

P.-1.56 Hleb 3.38 8.03 260

P.-1.57 Magacin 10.75 13.25 260

P.-1.58 Magacin 10.41 13.00 260

P.-1.59 Magacin 5.43 9.60 260

TOALETI ZA OSOBLJE

P.-1.60 Toalet za gospodu 7.18 11.35 260

P.-1.61 Trokadero 1.53 4.99 260

P.-1.62 Toalet za invalide 4.26 8.26 260

P.-1.63 Toalet za dame 8.19 11.46 260

UKUPNA NETO POVRŠINA 1100.66

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1330.83

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

OSNOVA SUTERENA -1 - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

21

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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Zid od giter bloka i opeke

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

KOMUNIKACIJE

P.0.1 Vetrobran 22.42 18.97 280

P.0.2 Čekaonica 67.53 50.20 280

P.0.3 Recepcija 142.04 68.14 280

P.0.4 Lift - - -

P.0.5 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.0.6 Lift - - -

P.0.7 Lift - - -

P.0.8 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.0.9 Lift - - -

P.0.10 Lift - - -

P.0.11 Hol 146.60 113.39 280

P.0.12 Stepenište 20.76 29.00 -

P.0.13 Lift - - -

P.0.14 Lift - - -

P.0.15 Pretprostor 8.70 12.26 280

P.0.16 Stepenište 20.01 29.20 -

URGENTNI PRIJEM

P.0.17 Hol 46.30 38.75 280

P.0.18 Vozač saniteta 7.18 11.16 280

P.0.19 Šalter 7.78 11.66 280

P.0.20 Vetrobran 6.31 10.42 280

P.0.21 Toalet 5.89 9.76 260

P.0.22 Ostava kolica 2.27 6.18 260

P.0.23 Gipsara 11.77 15.44 280

P.0.24 Toalet 4.89 11.04 260

P.0.25 Toalet 2.75 6.80 260

P.0.26 Trokadero 1.72 5.30 260

P.0.27 Hodnik 33.56 34.33 280

P.0.28 Lekarska soba 13.94 15.14 280

P.0.29 Trijaža 11.49 15.64 280

P.0.30 Traumatološka ambulanta 14.43 15.39 280

P.0.31 Opservacija 22.94 20.17 280

P.0.32 Dežurni lekar 7.85 11.75 280

P.0.33 Toalet 3.01 7.20 260

P.0.34 Ostava 1.79 5.40 260

P.0.35 Toalet 2.10 5.95 260

P.0.36 Toalet 2.13 5.95 260

P.0.37 Ostava 1.67 5.50 260

P.0.38 Odmor osoblja 6.79 11.76 280

RADIOLOGIJA

P.0.39 Hodnik 34.01 32.20 280

P.0.40 Toalet 2.86 6.77 260

P.0.41 Toalet 2.86 6.77 260

P.0.42 Očitavanje nalaza 6.43 11.00 280

P.0.43 Očitavanje nalaza 6.43 11.00 280

P.0.44 Čekaonica 68.66 34.55 280

P.0.45 Radioskopija 23.68 20.50 280

P.0.46 Pretprostor 2.31 6.15 260

P.0.47 Toalet 2.02 5.70 260

P.0.48 Komandna soba 13.09 14.62 280

P.0.49 Radiografija 24.47 20.75 280

P.0.50 Pretprostor 2.31 6.15 260

P.0.51 Toalet 2.02 5.70 260

P.0.52 Skener 36.46 25.15 300

P.0.53 Pretprostor 3.48 7.55 260

P.0.54 Toalet 2.02 5.70 360

P.0.55 Komandna soba 13.44 16.89 280

P.0.56 Pretprostor 6.48 10.65 260

P.0.56a Magnetna rezonanca 24.80 20.30 300

P.0.57 Ostava - čisto 3.21 7.20 260

P.0.58 Ostava - prljavo 3.31 7.35 260

P.0.59 Tehnika magneta 10.61 13.24 260

P.0.60 Pretprostor 3.50 7.55 260

P.0.60a Toalet 2.02 5.70 260

P.0.61 Pretprostor 3.50 7.55 260

P.0.61a Toalet 2.02 5.70 260

P.0.62 Mamografija 23.78 20.69 280

P.0.63 Pretprostor 4.74 9.45 260

P.0.63a Ultrazvuk 12.81 14.50 280

P.0.64 Odmor osoblja 6.43 10.42 280

MIKROBIOLOGIJA

P.0.65 Vetrobran 8.12 11.92 280

P.0.66 Čekaonica 22.05 20.70 280

P.0.67 Šalter 5.26 9.35 280

P.0.68 Lekarska soba 17.20 17.04 280

P.0.69 Laboratorija 35.83 52.86 280

P.0.70 Toalet 4.54 11.10 260

P.0.71 Toalet 4.83 11.40 260

P.0.72 Toalet 4.46 10.70 260

P.0.73 Toalet 4.46 10.70 260

P.0.74 Vetrobran 5.06 9.22 280

P.0.75 Hodnik 35.68 41.65 280

P.0.76 Šalter 9.75 14.45 280

P.0.77 Ostava - prljavo 2.86 6.77 260

P.0.78 Ostava - čisto 2.86 6.77 260

P.0.79 Odmor za zaposlene 9.70 12.60 280

P.0.80 Hodnik 22.39 32.85 280

P.0.81 Server i štampanje rezultata 6.99 11.36 280

P.0.82 Pranje instrumenata 6.48 11.03 280

P.0.83 Infektivni otpad 6.48 11.03 260

P.0.84 Analiza urina 13.43 14.70 280

P.0.85 Priprema uzoraka i centrifugiranje 12.11 14.20 280

P.0.86 Biohemijske analize 34.31 24.53 280

P.0.87 Imunohemijske analize 17.09 16.89 280

P.0.88 Hematološke analize 16.51 16.64 280

TOALETI ZA OSOBLJE

P.0.89 Toalet 7.18 11.35 260

P.0.90 Trokadero 1.53 4.99 260

P.0.91 Toalet 4.26 8.26 260

P.0.92 Toalet 8.19 11.46 260

UKUPNA NETO POVRŠINA 1338.99

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1537.92

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

OSNOVA PRIZEMLJA - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

22

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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Zid od giter bloka i opeke

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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1. sprat

А

B
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D

HIRURGIJA - 34 kreveta

izolacija 2 kreveta + 6 poluintenzivna nega + 6 kreveta dnevna bolnica

+ 20 stacionar
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OSNOVA PRVOG SPRATA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

KOMUNIKACIJE

P.1.1 Lift - - -

P.1.2 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.1.3 Lift - - -

P.1.4 Lift - - -

P.1.5 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.1.6 Lift - - -

P.1.7 Lift - - -

P.1.8 Hol 157.04 115.39 280

P.1.9 Pretprostor 25.66 40.59 280

P.1.10 Stepenište 20.76 29.00 -

P.1.11 Lift - - -

P.1.12 Lift - - -

P.1.13 Hodnik 172.82 152.51 280

P.1.14 Pretprostor 8.86 12.52 280

P.1.15 Stepenište 20.01 29.20 -

BANKA KRVI

P.1.16 Hodnik 7.62 11.66 280

P.1.17 Hodnik 16.68 30.20 280

P.1.18 Toalet 6.47 15.80 260

P.1.19 Ostava 2.56 6.86 260

P.1.20 Kuhinja 4.19 8.26 280

P.1.21 Praktična teorijska nastava 12.37 14.24 280

P.1.22 Laboratorija za pretransfuzijska ispitivanja 34.55 24.46 280

P.1.23 Ispitivanje i poremećaji hemostaze 20.56 18.78 280

P.1.24 Otpad 6.27 10.90 260

P.1.25 Obrada podataka 6.64 11.16 280

P.1.26 Čuvanje/izdavanje 19.05 18.16 260

HIRURGIJA

P.1.27 Trpezarija 14.31 15.20 280

P.1.28 Apoteka 5.62 9.50 280

P.1.29 Sala za sastanka / Lekarska soba 15.30 15.83 280

P.1.30 Intervencija 15.30 15.83 280

P.1.31 Ambulanta 14.81 15.58 280

P.1.32 Glavna sestra 10.87 15.08 280

P.1.32a Kupatilo 2.40 6.20 260

P.1.33 Dežurni lekar 12.08 15.70 280

P.1.33a Kupatilo 2.40 6.20 260

P.1.34 Načelnik 15.05 15.70 280

P.1.35 Sestre 15.47 15.85 280

P.1.36 Kupatilo 4.33 10.15 260

P.1.37 Kupatilo 4.33 10.15 260

P.1.38 Trokadero 1.37 4.70 260

P.1.39 Kupatilo 12.38 14.45 260

P.1.40 Ostava - čisto 3.50 7.50 260

P.1.41 Ostava - prljavo 2.94 6.90 260

P.1.42 Bolesnička soba 20.63 20.93 280

P.1.42a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.43 Bolesnička soba 21.27 22.27 280

P.1.43a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.44 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.1.44a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.45 Bolesnička soba 21.27 22.27 280

P.1.45a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.46 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.1.46a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.47 Bolesnička soba 21.27 22.27 280

P.1.47a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.48 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.1.48a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.49 Bolesnička soba 21.27 22.27 280

P.1.49a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.50 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.1.50a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.51 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.1.51a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.52 Pretprostor 5.23 10.20 280

P.1.53 Izolacija 16.56 19.12 280

P.1.53a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.1.54 Fizikalna terapija 24.02 20.98 280

DNEVNA BOLNICA - HIRURGIJA

P.1.55 Poluintenzivna koronarna jedinica 71.95 36.86 280

P.1.55a Toalet 3.61 7.60 260

P.1.56 Dnevna bolnica 70.71 36.36 280

P.1.56a Toalet 3.61 7.60 260

TOALETI ZA OSOBLJE

P.1.57 Toalet 7.18 11.35 260

P.1.58 Trokadero 1.53 4.99 260

P.1.59 Toalet 4.26 8.26 260

P.1.60 Toalet 8.19 11.46 260

UKUPNA NETO POVRŠINA 1160.83

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1343.80

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI BLOK

OSNOVA PRVOG SPRATA - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

23

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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Zid od giter bloka i opeke

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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2. sprat

OP  BLOK

OP BLOK - 12 kreveta

izolacija 2 kreveta + 6 kreveta hirurških pacijenata + 4 kreveta ortopedskih

pacijenata
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OSNOVA DRUGOG SPRATA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

KOMUNIKACIJE

P.2.1 Lift - - -

P.2.2 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.2.3 Lift - - -

P.2.4 Lift - - -

P.2.5 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.2.6 Lift - - -

P.2.7 Lift - - -

P.2.8 Hol 154.79 113.39 280

P.2.9 Pretprostor 25.66 40.59 280

P.2.10 Stepenište 20.76 29.00 -

P.2.11 Lift - - -

P.2.12 Lift - - -

P.2.13 Pretprostor 8.71 12.40 280

P.2.14 Stepenište 20.01 29.20 -

OPERACIONI BLOK

P.2.15 Prljavi hodnik 68.25 113.72 280

P.2.16 Otpad 3.97 8.05 260

P.2.17 Operaciona sala 1 61.18 35.15 300

P.2.18 Substerilizacija 10.82 13.16 280

P.2.19 Prostorija za pranje ruku 11.58 13.62 280

P.2.20 Operaciona sala 2 51.06 31.30 300

P.2.21 Operaciona sala 3 51.06 31.30 300

P.2.22 Substerilizacija 10.82 13.16 280

P.2.23 Prostorija za pranje ruku 11.58 13.62 280

P.2.24 Operaciona sala 4 52.12 31.96 300

P.2.25 Substerilizacija 10.82 13.16 280

P.2.26 Prostorija za pranje ruku 11.58 13.62 280

P.2.27 Operaciona sala 5 59.77 32.70 300

P.2.28 Hodnik 113.62 105.50 280

P.2.29 Prelaganje pacijenata 9.50 12.60 280

P.2.30 Pranje kreveta 7.47 11.60 280

P.2.31 Ostava kreveta 7.60 11.60 260

P.2.32 Sanitarni porpusnik za zaposlene 15.96 20.20 280

P.2.33 Kupatilo 2.72 6.60 260

P.2.34 Ostava - čisto 2.72 6.60 260

P.2.35 Priprema pacijenata 16.29 17.12 280

P.2.36 Soba za buđenje 16.29 17.12 280

P.2.37 Toalet 12.80 25.02 260

P.2.38 Prljavo izuvanje 3.45 7.60 260

P.2.39 IN izolacija 23.24 20.27 280

P.2.40 Intenzivna nega - hirurgija 64.88 32.92 280

P.2.41 Intenzivna nega - ortopedija 33.62 23.76 280

P.2.42 Pisanje protokola 6.84 10.50 280

P.2.43 Ostava medikamenta 5.61 10.15 260

P.2.44 Soba za odmor 18.43 17.25 280

P.2.45 Hodnik 8.32 11.90 280

P.2.46 Ostava opreme 10.07 12.90 260

P.2.47 Lekarska soba 13.85 14.90 280

P.2.48 Hodnik 121.61 110.56 280

TOALETI ZA OSOBLJE

P.2.57 Toalet 7.18 11.35 260

P.2.58 Trokadero 1.53 4.99 260

P.2.59 Toalet 4.26 8.26 260

P.2.60 Toalet 8.19 11.46 260

PASARELA

P.2.61 Pasarela 48.99 44.20 280

UKUPNA NETO POVRŠINA 1238.58

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1400.17

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI BLOK

OSNOVA DRUGOG SPRATA - novoprojektovano
stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

24

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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Rekonstrukcija postojećeg objekta i izgradnja
Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim uređenjem objekta
Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila Popovića br.144,
K.P. br.829 , 841 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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P.2.61

Zid od giter bloka i opeke

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton
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GINEKOLOGIJA - 16 kreveta
2 apartmana + 14 stacionar
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AKUŠERSTVO - 4 kreveta
izolacija 1 krevet + 3 kreveta

NEONATOLOGIJA -  8 krevetica
izolacija 2 + 3 intenzivna nega + 3 poluintenzivna
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OSNOVA TREĆEG SPRATA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

KOMUNIKACIJE

P.3.1 Lift - - -

P.3.2 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.3.3 Lift - - -

P.3.4 Lift - - -

P.3.5 Pretprostor 4.50 8.60 280

P.3.6 Lift - - -

P.3.7 Lift - - -

P.3.8 Hodnik 165.33 144.88 280

P.3.9 Pretprostor 14.45 15.30 280

P.3.10 Stepenište 20.76 29.00 -

P.3.11 Lift - - -

P.3.12 Lift - - -

P.3.13 Hodnik 67.86 58.35 280

P.3.14 Odmor osoblja 8.58 12.20 280

P.3.15 Pretprostor 8.86 12.52 280

P.3.16 Stepenište 20.01 29.20 -

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

P.3.17 Sanitarni propusnik za zaposlene 16.96 21.20 280

P.3.17a Kupatilo 2.85 6.75 260

P.3.18 Ostava - čisto 3.14 7.10 260

P.3.19 Prijem i priprema porodilja 27.20 27.00 280

P.3.19a Kupatilo 2.72 6.60 260

P.3.20 Izolacija 9.36 12.60 280

P.3.20a Kupatilo 2.72 6.60 260

P.3.20b Pretprostor izolacije 3.65 7.70 260

P.3.21 Hodnik 33.30 34.10 280

P.3.22 Porođajni boks 26.84 22.92 300

P.3.23 Prostorija za pranje ruku 11.09 13.04 280

P.3.24 Substerilizacija 10.36 12.88 280

P.3.25 Septično porodilište 25.22 21.92 300

P.3.26 Prvo porodiljsko doba 35.96 26.15 280

P.3.27 Hodnik 35.69 57.62 280

P.3.28 Infektivni otpad 3.97 8.05 260

P.3.29 Hodnik 24.36 26.15 280

P.3.30 Obrada beba 7.98 11.37 280

P.3.31 Babice 9.56 13.02 280

P.3.32 Intenzivna nega 26.87 22.98 280

P.3.33 Poluintenzivna nega 30.60 24.98 280

P.3.34 Izolacija 9.01 12.23 280

P.3.35 Mlečna kuhinja 10.27 12.85 280

P.3.36 Pranje inkubatora 4.21 8.22 260

P.3.37 Ostava - prljavo/izlivanje 2.97 7.40 260

P.3.38 Hodnik 133.56 117.20 280

P.3.39 Apartman 11.81 15.70 280

P.3.39a Kupatilo 2.47 6.30 260

P.3.40 Apartman 12.08 15.70 280

P.3.40a Kupatilo 2.40 6.20 260

P.3.41 Dežurni lekar 10.87 15.08 280

P.3.41a Kupatilo 2.40 6.20 260

P.3.42 Albulanta 14.81 15.58 280

P.3.43 Intervencija 15.30 15.83 280

P.3.44 Soba za odmor 14.32 15.33 280

P.3.45 Apoteka 5.06 9.00 260

P.3.46 Trpezarija 13.43 14.70 280

NEONATOLOGIJA

P.3.47 Ostava - čisto 2.94 6.90 260

P.3.48 Ostava - prljavo/izlivanje 3.50 7.50 260

P.3.49 Kupatilo za invalide i nepokretne 12.98 14.45 260

P.3.50 Kupatilo 4.33 10.15 260

P.3.51 Kupatilo 4.58 10.35 260

P.3.52 Trokadero 1.37 4.70 260

P.3.53 Sestre 15.01 15.60 280

P.3.54 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.3.54a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.3.55 Bolesnička soba 21.27 22.27 280

P.3.55a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.3.56 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.3.56a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.3.57 Bolesnička soba 21.27 22.27 280

P.3.57a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.3.58 Bolesnička soba 21.33 22.27 280

P.3.58a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.3.59 Bolesnička soba 21.27 22.27 280

P.3.59a Kupatilo 2.55 6.40 260

P.3.60 Bolesnička soba 20.63 20.93 280

P.3.60a Kupatilo 2.55 6.40 260

TOALETI ZA OSOBLJE

P.3.57 Toalet 7.18 11.35 260

P.3.58 Trokadero 1.53 4.99 260

P.3.59 Toalet 4.26 8.26 260

P.3.60 Toalet 8.19 11.46 260

UKUPNA NETO POVRŠINA 1162.37

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1343.80

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI BLOK

OSNOVA TREĆEG SPRATA - novoprojektovano
stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

25

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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Zid od giter bloka i opeke

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

OSNOVA KROVA - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

26

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

S
ever

1

Zid od giter bloka i opeke

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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- šljunak 10cm
- hidroizolaciona membrana
- sloj za pad 10cm
- TI, tvrdo presovana kamena vuna 10+15cm
- parna brana
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča na tlu 60cm
- hidroizolacija
- mršav beton 5cm
- šljunak 10cm
- zemlja

Serviзo de Atendimento Mуvel de Urgкncia

- behaton ploče 6cm
- sloj peska za polaganje ploča 5cm
- kameni agregat 10cm
- tampon šljunka 10cm
- zemlja

- habajući sloj od asfalt-betona 4cm
- drobljeni kameni materijal (0-31,5) 10cm
- droblejni kameni materijal (0-63) 20cm
- zemlja

- behaton ploče 6cm
- sloj peska za polaganje ploča 5cm
- kameni agregat 10cm
- tampon šljunka 10cm
- zemlja

BUDUĆA PASARELA

KOTA PRIZEMLJA

NOVOPROJEKTOVANA PASARELAHIRURŠKO-GINEKOLOŠKI BLOK - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- AB zid 40cm
- hidroizolacija
- PE folija
- termoizolacija 10cm
-opeka 12cm

- AB zid 40cm
- hidroizolacija

- PE folija
- termoizolacija 10cm

-opeka 12cm

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča na tlu 20cm
- hidroizolacija
- mršav beton 5cm
- šljunak 10cm
- zemlja

OSNOVA
SUTERENA -1

OSNOVA
SUTERENA -2
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KOTA DRUGOG
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KOTA ATIKE
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OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

PRESEK 1-1 - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

27

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Zid od giter bloka i opeke - postojeći

Zid od termobloka - novoprojektovano stanje

Beton - postojeći

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

PRESEK 2-2 - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

28

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E
- šljunak 10cm
- hidroizolaciona membrana
- sloj za pad 10cm
- TI, tvrdo presovana kamena vuna 10+15cm
- parna brana
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča na tlu 60cm
- hidroizolacija
- mršav beton 5cm
- šljunak 10cm
- zemlja

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- vinil pod
- izravnavajuća masa
- cementni estrih
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune
- AB ploča
- spušten plafon

- AB zid 25cm
- hidroizolacija
- PE folija
- termoizolacija 10cm
-opeka 12cm

- AB zid 25cm
- hidroizolacija

- PE folija
- termoizolacija 10cm

-opeka 12cm

KOTA PRIZEMLJA

OSNOVA
SUTERENA -1

OSNOVA
SUTERENA -2

+
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+
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+
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  17.75

KOTA PRIZEMLJA

KOTA DRUGOG
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SPRATA

KOTA ATIKE
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KOTA PRIZEMLJA

KOTA DRUGOG
SPRATA

KOTA TREĆEG
SPRATA

KOTA ATIKE

+

186.10
    5.10

-

172.60
    8.40

-

171.90
    9.10

±

181.00
    0.00

-

176.80
    4.20

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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KOTA ATIKE

+
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+

189.40
    8.40

+

193.60
  12.60

+

198.75
  17.75

±

181.00
    0.00

KOTA ATIKE

+

200.95
19.95

KOTA PRVOG
SPRATA

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

Jugozapadni izgled - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

1 - projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANT

E - broj

2204

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

29

LEGENDA MATERIJALA

Ventilisana fasada

Fasadna keramika

5.10- 5.10-12.90- 0.00±

Staklo

0.00±

0.00±

4.85-

5.05-

5.10-

+

186.10
    5.10

5.10-

5.05

5.15-

4.85-

5.05-

5.15-

5.35-

2.00+

11.95-

+

189.40189.40
    8.40

+
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11.40

+
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+
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13.80
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Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08



63.30-

1.50+

15.41+

KOTA PRIZEMLJA

KOTA DRUGOG
SPRATA

KOTA TREĆEG
SPRATA

KOTA ATIKE

+

185.20
    4.20

+

189.40
    8.40

+

193.60
  12.60

+

198.75
  17.75

±

181.00
    0.00

KOTA ATIKE

+

200.95
19.95

KOTA PRVOG
SPRATA

+

185.20
    4.20

+

189.40
    8.40

+

193.60
  12.60

+

198.75
  17.75

±

181.00
    0.00

+

200.95
19.95

KOTA PRIZEMLJA

KOTA PRVOG
SPRATA

KOTA DRUGOG
SPRATA

KOTA TREĆEG
SPRATA

KOTA ATIKE

KOTA ATIKE

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

Severozapadni izgled - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANT

E - broj

2204

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

30

LEGENDA MATERIJALA

0.00± 0.00±

2.70+

8.35-

Ventilisana fasada

Staklo

15.4115.4115.4115.4115.4115.4115.41+++

1 - projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

А B C D E

Fasadna keramika

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08



+

185.20
    4.20

+

189.40
    8.40

+

193.60
  12.60

+

198.75
  17.75

±

181.00
    0.00

+

200.95
19.95

KOTA PRIZEMLJA

KOTA PRVOG
SPRATA

KOTA DRUGOG
SPRATA

KOTA TREĆEG
SPRATA

KOTA ATIKE

KOTA ATIKE

KOTA PRIZEMLJA

KOTA DRUGOG
SPRATA

KOTA TREĆEG
SPRATA

KOTA ATIKE

+

185.20
    4.20

+

189.40
    8.40

+

193.60
  12.60

+

198.75
  17.75

±

181.00
    0.00

KOTA ATIKE

+

200.95
19.95

KOTA PRVOG
SPRATA

OBJEKAT 9 - NOVI HIRURŠKO-GINEKOLOŠKI

BLOK

Jugoistočni izgled - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANT

E - broj

2204

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

31

LEGENDA MATERIJALA

44.16-

41.66-

0.16-

Ventilisana fasada

Staklo

1 - projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

E D C B A

Fasadna keramika

А'

Pasarela

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08



KOTA PRIZEMLJA

KOTA DRUGOG
SPRATA

KOTA TREĆEG
SPRATA

KOTA ATIKE

+

185.20
    4.20

+

189.40
    8.40

+

193.60
  12.60

+

198.75
  17.75

±

181.00
    0.00

KOTA ATIKE

+

200.95
19.95

+
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189.40
    8.40

+

193.60
  12.60

+

198.75
  17.75

±

181.00
    0.00

+

200.95
19.95

KOTA PRIZEMLJA

KOTA PRVOG
SPRATA

KOTA DRUGOG
SPRATA

KOTA TREĆEG
SPRATA

KOTA ATIKE

KOTA ATIKE
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KOTA PRVOG
SPRATA
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Severoistočni izgled - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT
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DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANT

E - broj
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datum izrade crteža

novembar 2022.
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R 1:100

broj crteža

32

LEGENDA MATERIJALA
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0.300.30
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1 - projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

789101112131415161718 6 5 4 3 2 12'

Ventilisana fasada

Staklo

Fasadna keramika

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08
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LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton - novoprojektovani

Armirani beton - postojeći

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Osnova prizemlja - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

33

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

P.0.1 Vetrobran 15.36 17.96 260

P.0.2 Hol 61.32 33.14 260

P.0.2a Garderober 7.34 13.04 260

P.0.3 Lift 6.51 10.40

P.0.4 Putnički lift 2.55 6.40

P.0.5 Maloteretni lift 1.80 5.40

P.0.6 Kartoteka 6.82 10.60 260

P.0.7 Soba za odmor 12.18 14.06 280

P.0.8 Pretprostor 9.61 13.69 280

P.0.9 Stepenište 2.67 6.68

P.0.10 Vetrobran 7.33 11.00 280

P.0.11 Hodnik 84.69 78.73 260

P.0.12 Hodnik 7.71 11.66 260

P.0.13 Neurološka ambulanta i terapija 20.15 18.82 280

P.0.14 Kolonoskopija 15.71 16.12 280

P.0.15 Gastroskopija 15.72 16.18 280

P.0.16 Gipsara 7.84 11.60 280

P.0.17 Ortopedska ambulanta 15.67 16.10 280

P.0.18 Previjalište 8.75 12.10 280

P.0.19 Hirurška amublanta 14.37 15.44 280

P.0.20 Intervencija - mala sala 25.15 20.73 280

P.0.21 Urološka ambulanta 25.11 21.47 280

P.0.22 Čekaonica 12.50 14.27 280

P.0.23 Pretprostor 4.00 9.30 260

P.0.24 Toalet za pacijente - ženski 6.65 10.94 260

P.0.25 Toalet za pacijente sa invaliditetom 4.91 8.86 260

P.0.26 Toalet za pacijente - muški 6.65 10.94 260

P.0.27 Psihijatrija 18.07 17.80 280

P.0.28 Ginekologija 18.33 17.90 280

P.0.29 Ultrazvuk 16.56 16.84 280

P.0.30 Pretprostor 10.31 15.23

P.0.30a Protivpožarno stepenište 1.41 5.04

P.0.31 Vetrobran 7.33 11.00 260

P.0.32 Hodnik 49.58 50.36 260

P.0.33 Onkologija 17.03 17.12 280

P.0.34 Internistička ambulanta 1 17.91 17.91 280

P.0.35 Test opterećenja i ultrazvuk srca 18.35 17.90 280

P.0.36 Čekaonica 18.82 18.20 260

P.0.37 Internistička ambulanta 2 18.33 17.90 280

P.0.38 Internistička ambulanta 3 18.07 17.80 280

P.0.39 Toplotna podstanica 71.94 36.60 320

P.0.40 Pulmološka ambulanta 23.85 20.64 280

P.0.41 Čekaonica 11.78 13.80 260

P.0.42 Ostava - čisto 3.53 8.48 260

P.0.43 Ostava - prljavo 2.04 5.90 260

P.0.44 Medicinski otpad 2.04 5.90 260

P.0.45 Toalet za osoblje - muški 3.49 8.70 260

P.0.46 Toalet za osoblje - ženski 6.57 10.57 260

UKUPNA NETO POVRŠINA 764.41

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1021.09

REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Oznaka
etaže

Naziv
Neto površina

(m2)
Bruto površina

(m2)

0 PRIZEMLJE 764,41 1021,09

1 I SPRAT 819,31 980,39

2 II SPRAT 820,08 970,19

3 III SPRAT 833,62 982,93

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3237,42 3954,60
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Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



S
ever

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

C

D

B

C

D

AA

E

F

G

H

I

J

I

J

H

G

F

E

17 18 19

KK

B'

25
0

28
0

25
0

28
0

25
0

28
0

p=0cm

25
0

70

7
x1

8
.9

5
/3

0

3.60

182.35

+

7
x1

8
.9

5
/3

0

5x18.95/30

18
0

19
0

25
0

19
0

25
0

19
0

12
0

19
0

1 1

190
220+40 PP

1
2
x1

5
/3

0

1
2
x1

5
/3

0

5.40

184.15

+

h=320cm

180+535
220+40 PP

3.60

182.35

+

250
190

p
=

9
0
cm

h=340cm

hgrede=305cm

220
125p

=
1
5
5
cm

hgrede=300cm

p=210cm

25
0

70 25
0

70
p=210cm

25
0

70

10
0

22
0

10
0

22
0

10
5

19
0

p=90cm

20
0

19
0

p=90cm

10
5

19
0

p=90cm

25
0

19
0

p=90cm

10
5

19
0

p=90cm

p
=

9
0
cm

250
280

hgrede=300cm

25
0

28
0

3.60

182.35

+

3.60

182.35

+

3.60

182.35

+

PROSTORIJE ZA ZAPOSLENE

G
L
A

V
N

I 
H

O
L

P
R

O
S

T
O

R
IJ

E
 Z

A
 Z

A
P

O
S

L
E

N
E

0.00

178.75

±

2 2

13
5

22
0

100
220

100
220

13
5

22
0

13
5

22
0

13
5

22
0

13
5

22
0

13
5

22
0

90
220

13
5

22
0

90
220

13
5

22
0

13
5

22
0

10
0

22
0

10
0

22
0

10
0

22
0

10
0

22
0

10
0

22
0

PP

10
0

22
0

10
0

22
0

90
220

90
220

10
0

22
0

13
5

22
0

13
5

22
0

13
5

22
0

10
0

22
0

90
220

90
220 PP

90
220 PP

90
220 PP

90
220

90
220 PD

90
220 PD

90
220 PP 13

5
22

0

100
220

100
220

100
220

135
220

135
220

135
220

90
220PP

135
220

13
5

22
0

90 22
0

90 22
0

90 22
0

PP

100
220

135
220

p=0cm

p=90cmp=90cmp=210cmp=90cmp=90cmp=90cmp=90cmp=90cmp=90cmp=210cm

p=0cm p=0cm

100
220

100
220

p=0cm p=0cm p=0cm p=0cm

100
220

100
220

p=210cm

p
=

9
0
cm250

190

p
=

0
cm

250
280

p
=

0
cm

180
190

p
=

0
cm

135
220

135
220

3.60

182.35

+

3.60

182.35

+

23
0

22
0+

40

PP

100
220 PP

16
0+

48
5

22
0+

40

PP

m
in.

 0
.5

%

min. 0.5% min. 0.5%

m
in.

 0
.5

%

220
260

p
=

0
cm

25
0

28
0

25
0

28
0

25
0

28
0

25
0

28
0

25
0

19
0

25
0

19
0

25
0

19
0

25
0

19
0

25
0

70

90
70

p
=

2
1
0
cm

90
70 p

=
2
1
0
cm

75
70

p
=

2
1
0
cm

p
=

9
0
cm250

190

p
=

9
0
cm250

190

p
=

9
0
cm250

190

p
=

9
0
cm250

190

75
190

P.1.8

P.1.1

P.1.2

P.1.3 P.1.4

P.1.12

P.1.13

P.1.11

P.1.15P.1.19P.1.21P.1.22P.1.23P.1.24

P.1.25a
P.1.35

P.1.14

P.1.29a

P.1.27

P.1.28a

P.1.28 P.1.29 P.1.30 P.1.31 P.1.32 P.1.33a

P.1.34

P.1.25P.1.26

P.1.24a

P.1.20

P.1.16

P.1.17

P1.18

P.1.30a

P.1.33b

P.1.34a

P.1.7 P.1.9

P.1.5P.1.6

P.1.10

P.1.44

P.1.45a

P.1.45

P.1.46

P.1.47a
P.1.53

P.1.54

P.1.55

P.1.41

P.1.42

P.1.43

P.1.27a P.1.31a

P.1.32a

P.1.33

P.1.36 P.1.37 P.1.39 P.1.40

P.1.44a
P.1.56

P.1.57

P.1.46a

P.1.47

P.1.48

P.1.49

P.1.53a

P.1.51a

P.1.51

P.1.50

P.1.52

P.1.38

P.1.35a

INTERNO ODELJENJE - 14 kreveta
+ izolacija 1 krevet + 1 apartman + 12 stacionar

INTERNO  ODELJENJE

D
E

Č
IJ

E
 O

D
E

L
JE

N
JE

D
E

Č
IJ

E
 O

D
E

L
JE

N
JE

 -
 1

0 
kr

ev
et

a
+

iz
o

la
ci

ja
 1

 k
re

ve
t 

+
 1

 a
p

ar
tm

an
 +

 8
 s

ta
ci

o
n

ar

135
220

250
280p

=
0
cm

Zid od giter bloka i opeke - postojeći
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Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton - novoprojektovani

Armirani beton - postojeći

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Osnova prvog sprata - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

34

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

OSNOVA PRVOG SPRATA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

P.1.1 Hol 49.01 29.39 260

P.1.2 Lift

P.1.3 Putnički lift

P.1.4 Maloteretni lift

P.1.5 Hodnik 10.09 13.50 260

P.1.6 Soba za odmor 7.40 11.04 280

P.1.7 Garderoba za osoblje - ženska 19.04 18.28 260

P.1.8 Kupatilo 15.68 26.25 260

P.1.9 Garderoba za osoblje - muška 11.41 13.61 260

P.1.10 Kupatilo 5.39 9.69 260

P.1.11 UPS 4.14 8.16 320

P.1.12 Pretprostor 7.38 10.98 260

P.1.13 Stepenište 14.88 15.80

P.1.14 Hodnik 84.74 78.97 260

P.1.15 Hodnik 5.70 10.60 260

P.1.16 Ostava - čisto 1.73 5.28 260

P.1.17 Ostava - prljavo/izliv 1.52 5.00 260

P.1.18 Trokadero 1.52 5.00 260

P.1.19 Trpezarija 11.92 13.88 280

P.1.20 Kupatilo 11.17 13.68 260

P.1.21 Ambulanta 11.61 13.88 280

P.1.22 Sestre 12.11 13.98 280

P.1.23 Intervencije 11.60 13.66 280

P.1.24 Dežurna sestra 8.27 13.68 280

P.1.24a Kupatilo 2.43 6.24 260

P.1.25 Dežurni lekar 8.27 13.68 280

P.1.25a Kupatilo 2.43 6.24 260

P.1.26 Načelnik 11.45 13.59 280

P.1.27 Bolesnička soba 21.31 20.51 280

P.1.27a Kupatilo 5.41 9.46 260

P.1.28 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.1.28a Kupatilo 5.22 9.26 260

P.1.29 Bolesnička soba 21.55 20.60 280

P.1.29a Kupatilo 5.41 9.46 260

P.1.30 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.1.30a Kupatilo 5.22 9.23 260

P.1.31 Bolesnička soba 21.55 20.60 280

P.1.31a Kupatilo 5.41 9.46 260

P.1.32 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.1.32a Kupatilo 5.22 9.26 260

P.1.33 Pretprostor 4.07 8.96 260

P.1.33a Bolesnička soba 10.58 15.28 280

P.1.33b Kupatilo 2.52 6.35 260

P.1.34 Bolesnička soba 13.19 18.16 280

P.1.34a Kupatilo 2.51 6.35 260

P.1.35 Podest 3.25 8.30

P.1.35a Protivpožarno stepenište 6.30 15.26

P.1.36 Hodnik 12.76 17.47 260

P.1.37 Infektivni otpad 2.55 6.42 260

P.1.38 Pretprostor 2.51 6.44 260

P.1.39 Odeljenska apoteka 3.38 7.36 260

P.1.40 Distributivna kuhinja 5.63 9.92 280

P.1.41 Toalet za osoblje - muški 3.49 8.70 260

P.1.42 Toalet za osoblje - ženski 6.58 10.58 260

P.1.43 Hodnik 46.83 45.32 260

P.1.44 Bolesnička soba 21.25 19.39 280

P.1.44a Kupatilo 5.41 9.46 260

P.1.45 Bolesnička soba 21.46 19.43 280

P.1.45a Kupatilo 5.22 9.26 260

P.1.46 Bolesnička soba 21.18 19.13 280

P.1.46a Kupatilo 5.41 9.46 260

P.1.47 Bolesnička soba 22.20 21.03 280

P.1.47a Kupatilo 5.22 9.26 260

P.1.48 Trpezarija 13.46 16.50 280

P.1.49 Ostava - čisto 2.61 6.92 260

P.1.50 Pretprostor 3.25 7.21 260

P.1.51 Izolacija 8.90 12.20 280

P.1.51a Kupatilo 2.53 6.37 260

P.1.52 Ostava - prljavo 3.02 6.99 260

P.1.53 Apartman 11.60 13.86 280

P.1.53a Kupatilo 2.50 6.33 260

P.1.54 Intervencije 11.65 13.70 280

P.1.55 Ambulanta 11.65 13.70 280

P.1.56 Glavna sestra 11.65 13.74 280

P.1.57 Načelnik 11.54 13.70 280

UKUPNA NETO POVRŠINA 818.41

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 980.39

REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Oznaka
etaže

Naziv
Neto površina

(m2)
Bruto površina

(m2)

0 PRIZEMLJE 764,41 1021,09

1 I SPRAT 818,41 980,39

2 II SPRAT 820,08 970,19

3 III SPRAT 833,62 982,93

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3236,52 3954,60
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Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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INTERNO ODELJENJE  - 18 kreveta

izolacija 1 krevet + 1 apartman + 4 dnevna bolnica + 12 stacionar
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Zid od giter bloka i opeke - postojeći

Zid od termobloka - novoprojektovano stanje

Beton - postojeći

Nabijeni beton - postojeći

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton - novoprojektovani

Armirani beton - postojeći

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Osnova drugog sprata - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

35

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

OSNOVA DRUGOG SPRATA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

P.2.1 Hol 49.01 29.39 260

P.2.2 Lift

P.2.3 Putnički lift

P.2.4 Maloteretni lift

P.2.5 Pretprostor 7.42 12.30 260

P.2.6 Soba za odmor 6.69 10.60 280

P.2.7 Dnevna bolnica 36.67 27.57 280

P.2.7a Kupatilo 2.44 6.26 260

P.2.8 Lekarska soba 19.54 19.44 280

P.2.9 UPS 4.14 8.16 320

P.2.10 Pretprostor 7.38 10.98 260

P.2.11 Stepenište 14.88 15.80

P.2.12 Hodnik 84.74 78.97 260

P.2.13 Hodnik 5.70 10.60 260

P.2.14 Ostava - čisto 1.73 5.28 260

P.2.15 Ostava - prljavo/izliv 1.52 5.00 260

P.2.16 Trokadero 1.52 5.00 260

P.2.17 Trpezarija 11.91 13.89 280

P.2.18 Kupatilo 11.17 13.56 260

P.2.19 Ambulanta 11.16 13.68 280

P.2.20 Sestre 12.11 13.98 280

P.2.21 Intervencije 11.61 13.68 280

P.2.22 Dežurna sestra 8.25 13.72 280

P.2.22a Kupatilo 2.37 6.16 260

P.2.23 Dežurni lekar 8.27 13.68 280

P.2.23a Kupatilo 2.37 6.16 260

P.2.24 Načelnik 11.45 13.59 280

P.2.25 Bolesnička soba 21.31 20.51 280

P.2.25a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.26 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.2.26a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.27 Bolesnička soba 21.55 20.60 280

P.2.27a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.28 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.2.28a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.29 Bolesnička soba 21.55 20.60 280

P.2.29a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.30 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.2.30a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.31 Pretprostor 4.07 8.96 260

P.2.31a Bolesnička soba 10.58 15.28 280

P.2.31b Kupatilo 2.52 6.35 260

P.2.32 Bolesnička soba 13.19 18.16 280

P.2.32a Kupatilo 2.51 6.35 260

P.2.33 Podest 3.25 8.30 260

P.2.33a Protivpožarno stepenište 6.30 15.26

P.2.34 Hodnik 12.76 17.47 260

P.2.35 Infektivni otpad 2.55 6.42 260

P.2.36 Pretprostor 2.51 6.44 260

P.2.37 Odeljenska apoteka 3.38 7.36 260

P.2.38 Distributivna kuhinja 5.63 9.92 280

P.2.39 Toalet za osoblje - muški 3.49 8.70 260

P.2.40 Toalet za osoblje - ženski 6.58 10.58 260

P.2.41 Hodnik 46.83 45.32 260

P.2.42 Bolesnička soba 20.92 18.91 280

P.2.42a Kupatilo 5.31 9.39 260

P.2.43 Bolesnička soba 20.99 20.45 280

P.2.43a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.44 Bolesnička soba 20.88 20.20 280

P.2.44a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.45 Bolesnička soba 21.85 20.75 280

P.2.45a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.2.46 Trpezarija 13.46 16.50 280

P.2.47 Ostava - čisto 2.61 6.92 260

P.2.48 Pretprostor 3.25 7.21 260

P.2.49 Izolacija 8.90 12.20 280

P.2.49a Kupatilo 2.53 6.37 260

P.2.50 Ostava - prljavo 3.02 6.99 260

P.2.51 Apartman 11.60 13.86 280

P.2.51a Kupatilo 2.52 6.35 260

P.2.52 Intervencije 11.65 13.70 280

P.2.53 Ambulanta 11.65 13.70 280

P.2.54 Glavna sestra 11.64 13.70 280

P.2.55 Načelnik 11.54 13.80 280

UKUPNA NETO POVRŠINA 820.08

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 970.19

REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Oznaka
etaže

Naziv
Neto površina

(m2)
Bruto površina

(m2)

0 PRIZEMLJE 764,41 1021,09

1 I SPRAT 818,41 980,39

2 II SPRAT 820,08 970,19

3 III SPRAT 833,62 982,93

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3236,52 3954,60
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Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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izolacija 1 krevet + 1 apartman + 4 dnevna bolnica + 16 stacionar
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Zid od giter bloka i opeke - postojeći

Zid od termobloka - novoprojektovano stanje

Beton - postojeći

Nabijeni beton - postojeći

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton - novoprojektovani

Armirani beton - postojeći

OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Osnova trećeg sprata - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža
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Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

OSNOVA TREĆEG SPRATA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

P.3.1 Hol 45.78 29.39 260

P.3.2 Lift

P.3.3 Putnički lift

P.3.4 Maloteretni lift

P.3.5 Pretprostor 7.42 12.30 260

P.3.6 Soba za odmor 6.69 10.60 280

P.3.7 Dnevna bolnica 36.67 27.57 280

P.3.7a Kupatilo 2.44 6.26 260

P.3.8 Lekarska soba 19.54 19.44 280

P.3.9 UPS 4.14 8.16 320

P.3.10 Pretprostor 10.51 14.46 260

P.3.11 Stepenište 14.88 15.80

P.3.12 Hodnik 85.30 79.16 260

P.3.13 Hodnik 5.70 10.60 260

P.3.14 Ostava - čisto 1.73 5.28 260

P.3.15 Ostava - prljavo/izliv 1.52 5.00 260

P.3.16 Trokadero 1.52 5.00 260

P.3.17 Trpezarija 11.94 13.85 280

P.3.18 Kupatilo za nepokretne pacijente 11.60 13.66 260

P.3.19 Bolesnička soba 17.89 18.28 280

P.3.19a Kupatilo 4.45 8.47 260

P.3.20 Bolesnička soba 17.89 18.28 280

P.3.20a Kupatilo 4.46 8.48 260

P.3.21 Intervencije 11.59 13.72 280

P.3.22 Ambulanta 11.61 13.68 280

P.3.23 Lekarska soba 11.45 13.59 280

P.3.24 Bolesnička soba 21.37 19.21 280

P.3.24a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.25 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.3.25a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.26 Bolesnička soba 21.61 19.30 280

P.3.26a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.27 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.3.27a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.28 Bolesnička soba 21.61 19.30 280

P.3.28a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.29 Bolesnička soba 21.12 20.44 280

P.3.29a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.30 Pretprostor 4.07 8.96 260

P.3.30a Bolesnička soba 10.58 15.18 280

P.3.30b Kupatilo 2.52 6.35 260

P.3.31 Bolesnička soba 13.19 18.16 280

P.3.31a Kupatilo 2.51 6.35 260

P.3.32 Podest 3.25 8.30 260

P.3.32a Protivpožarno stepenište 4.89 12.40

P.3.33 Hodnik 12.76 17.47 260

P.3.34 Infektivni otpad 2.55 6.42 260

P.3.35 Pretprostor 2.51 6.44 260

P.3.36 Odeljenska apoteka 3.38 7.36 260

P.3.37 Distributivna kuhinja 5.63 9.92 280

P.3.38 Toalet za osoblje - muški 3.49 8.70 260

P.3.39 Toalet za osoblje - ženski 6.58 10.58 260

P.3.40 Hodnik 46.83 46.72 260

P.3.41 Bolesnička soba 21.18 19.19 280

P.3.41a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.42 Bolesnička soba 21.46 19.43 280

P.3.42a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.43 Bolesnička soba 21.48 19.23 280

P.3.43a Kupatilo 5.31 9.36 260

P.3.44 Bolesnička soba 21.74 20.38 280

P.3.44a Kupatilo 6.21 10.01 260

P.3.45 Trpezarija 13.46 16.50 280
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P.3.49 Ostava - prljavo 3.01 6.99 260
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P.3.53 Glavna sestra 11.64 13.70 280

P.3.54 Načelnik 11.54 13.70 280

UKUPNA NETO POVRŠINA 833.62

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 982.93

REKAPITULACIJA POVRŠINA PO ETAŽAMA

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Oznaka
etaže

Naziv
Neto površina

(m2)
Bruto površina

(m2)

0 PRIZEMLJE 764,41 1021,09

1 I SPRAT 818,41 980,39

2 II SPRAT 820,08 970,19

3 III SPRAT 833,62 982,93

UKUPNA POVRŠINA OBJEKATA 3236,52 3954,60
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Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

C

D

B

C

D

AA

E

F

G

H

I

J

I

J

H

G

F

E

17 18 19

KK

B'

1
2

x1
5

/3
0

1
2

x1
5

/3
0

12.60

191.30

+

14.40

193.10

+180+535
210

90
175 2

x1
2

/3
0

14.50

193.20

+

12
5

18
0

95
+5

65
17

5
2

x1
4

/3
0

h nadzidka=100cm

31
0

10
0

p=108cm

OSNOVA TEHNIČKE ETAŽE - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije

TEHNIČKA ETAŽA

P.T.1 Stepenište 12,01 18,96 -

P.T.2 Podest stepeništa 7,38 10,98 220

P.T.3 Predprostor 23,49 21,06 210

P.T.4 Lift kućica 11,02 18,90 240

P.T.5 Prostorija klima komore 34,53 27,76 240

UKUPNA NETO POVRŠINA 88,43
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OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Osnova tehničke etaže - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža
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Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

olučna vertikala Ø100olučna vertikala Ø100

P.T.5

1350 1060 1171
3581

1
3
1
0

3415 310 1066
4791

1
9
5
6

2
3
5
5

4
3
1
1

2
3
5
5

3
1
1

2
6
6
6

3
2
0

660365

3
6
9

0.5%0.5% 0.5%0.5%

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Osnova krovnih ravni - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža
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Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje
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Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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- AB greda
- termoizolacija d=8cm

- vazdušni prostor
- fiber cementne ploče
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- fiber cementne ploče

- završni sloj - krovna PVC membrana Sikaplan G15 ili ekvivalentno
- termoizolacija - kamena vuna d=25cm
- parna brana bitumenska sa aluminijumom Sarnavap 5000 E SA ili ekvivalentno
- sloj za pad d=5-10cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija 20+5cm
- spušten plafon

- vinil pod d=0.5cm
- izravnavajuća masa
- cementni estrih d=6.5cm
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
- TM-5 postojeća međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter
- spušten plafon
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- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
- beton d=10cm
- tampon sloj šljunka d=10cm

- granitna keramika d=2cm
- hidroizolacioni premaz
- cementni estrih d=6cm
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
- TM-5 postojeća međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter
- spušten plafon

- završni sloj - krovna PVC membrana Sikaplan G15 ili ekvivalentno
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- sloj za pad d=5-10cm
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- izravnavajuća masa
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- tampon sloj šljunka d=10cm

- granitna keramika d=2cm
- hidroizolacioni premaz
- cementni estrih d=6cm
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- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
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- cementni estrih d=6cm
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- AB kasetirana ploča MB-300
- malter
- spušten plafon
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- malter
- spušten plafon

- granitna keramika d=2cm
- hidroizolacioni premaz
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- završni sloj - krovna PVC membrana Sikaplan G15 ili ekvivalentno
- termoizolacija - kamena vuna d=25cm
- parna brana bitumenska sa aluminijumom Sarnavap 5000 E SA ili ekvivalentno
- sloj za pad d=5-10cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija 20+5cm

- malter
- postojeći giter blok d=25cm

- termoizolacija d=8cm
- vazdušni prostor

- fiber cementne ploče
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Zid od giter bloka i opeke - postojeći

Zid od termobloka - novoprojektovano stanje

Beton - postojeći

Nabijeni beton - postojeći

Zid od vlagootpornih gips karton ploča

Zid od protivpožarnih gips karton ploča

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton - novoprojektovani

Armirani beton - postojeći
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Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



Zid od giter bloka i opeke - postojeći

Zid od termobloka - novoprojektovano stanje
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Zid od vlagootpornih gips karton ploča
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- završni sloj - krovna PVC membrana Sikaplan G15 ili ekvivalentno
- termoizolacija - kamena vuna d=25cm
- parna brana bitumenska sa aluminijumom Sarnavap 5000 E SA ili ekvivalentno
- sloj za pad d=5-10cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija 20+5cm
- spušten plafon
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- vinil pod d=0.5cm
- izravnavajuća masa
- cementni estrih d=6.5cm
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
- TM-5 postojeća međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter
- spušten plafon
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- cementni estrih d=6.5cm
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- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
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- spušten plafon
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- beton d=10cm
- tampon sloj šljunka d=10cm

- malter
- termo blok d=25cm

- termoizolacija d=8cm
- vazdušni prostor

- sitnoprofilisani lim

- AB greda
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- vazdušni prostor
- fiber cementne ploče
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Zid od protivpožarnih gips karton ploča
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Armirani beton - novoprojektovani

Armirani beton - postojeći
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- keramičke pločice na lepku
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- granitna keramika d=2cm
- hidroizolacioni premaz
- cementni estrih d=6cm
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
- TM-5 postojeća međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter
- spušten plafon

- vinil pod d=0.5cm
- izravnavajuća masa
- cementni estrih d=6.5cm
- PE folija
- termoizolacija - tvrde ploče mineralne vune d=2cm
- TM-5 postojeća međuspratna konstrukcija d=20+5cm
- malter
- spušten plafon

- keramičke pločice na lepku
- vlagootporni g.p.k. d=2x1.25cm
- termoizolacije d=10cm
- vlagootporni g.p.k. d=2x1.25cm
- keramičke pločice na lepku
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- termoizolacije d=10cm
- vlagootporni g.p.k. d=2x1.25cm

- termoblok d=-25cm
- termoizolacija d=8cm
- vazdušni prostor
- fiber cementne ploče

- završni sloj - krovna PVC membrana Sikaplan G15 ili ekvivalentno
- termoizolacija - kamena vuna d=25cm
- parna brana bitumenska sa aluminijumom Sarnavap 5000 E SA ili ekvivalentno
- sloj za pad d=5-10cm
- TM-5 međuspratna konstrukcija 20+5cm
- spušten plafon

- termoblok d=-25cm
- termoizolacija d=8cm

- vazdušni prostor
- fiber cementne ploče
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licenca br. 210 A110 20
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Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
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OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

42

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Severoistočni izgled - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

43

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.
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Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OBJEKAT 11 - OBJEKAT OPŠTE BOLNICE

Severozapadni izgled - novoprojektovao stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

44

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Pasarela

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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OSNOVA TEMELJA

OBJEKAT 10 - STANICA ZA MEDICINSKE

GASOVE I  PLATO ZA TEČNI KISEONIK

OSNOVA TEMELJA - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

45

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

S
ev

er

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim
(m`)

Visina prostorije

1 Kompresorska stanica 31.25 22.50 405

2 Centralna redukciona stanica za kiseonik i azot-oksidul 15.00 16.00 405

3 Stanica za tečni kiseonik 30.40 22.06 -

UKUPNA NETO POVRŠINA 76.65

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 93.22

OBJEKAT 10 - Stanica za medicinske gasove i plato za tečni kiseonik

PT. 01 - pod na tlu
masna farba na vodenoj bazi
AB ploča 12 cm
mršav beton 5 cm
PE folija
geotekstil
hidroizolaciona PVC membrana Sikaplan
WP1100-15HL ili ekvivalentno
geotekstil
mršav beton 5 cm
tucanik 15 cm

SZ. 01 - spoljni zid
aluminijumski lim sa potkonstrukcijom 7 cm
paropropusna vodonepropusna folija
termoizolacija - kamena vuna 5 cm
parna brana
opeka 25 cm
malter 2 cm

SLOJEVI KONSTRUKCIJE
PODOVI

UNUTRAŠNJI ZID

SPOLJNI ZID

SZ. 02 - spoljni zid
aluminijumski lim sa potkonstrukcijom 12 cm
opeka 25 cm
malter 2 cm

NAPOMENA: ZA KOTU +-  0.00 
178.94 USVOJENA JE KOTA PRIZEMLJA KOMPRESORSKE STANICE

PT. 02 - pod na tlu
masna farba na vodenoj bazi
AB ploča 12 cm
mršav beton 5 cm
tucanik 15 cm

PT. 03 - pod na tlu
masna farba na vodenoj bazi
AB ploča 25 cm
mršav beton 5 cm
tucanik 25 cm

UZ. 01 - unutrašnji zid
malter 2 cm
opeka 25 cm
potkonstrukcija (izo. kamena vuna d=5 cm) 5 cm
vatrootporna gpk ploča 2x1.25 cm 2.5 cm

OBJEKAT 10 - STANICA ZA MEDICINSKE

GASOVE I PLATO ZA TEČNI KISEONIK

OSNOVA PRIZEMLJA - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

46

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

S
ev

er

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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NAPOMENA: ZA KOTU +-  0.00 
178.94 USVOJENA JE KOTA PRIZEMLJA KOMPRESORSKE STANICE

OBJEKAT 10 - STANICA ZA MEDICINSKE

GASOVE I PLATO ZA TEČNI KISEONIK

OSNOVA KROVNIH RAVNI - novoprojektovano
stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

47

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

S
ev

er

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš
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NAPOMENA: ZA KOTU +-  0.00 
178.94 USVOJENA JE KOTA PRIZEMLJA KOMPRESORSKE STANICE
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OBJEKAT 10 - STANICA ZA MEDICINSKE

GASOVE I PLATO ZA TEČNI KISEONIK

PRESECI - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

48

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



NAPOMENA: ZA KOTU +-  0.00 
178.94 USVOJENA JE KOTA PRIZEMLJA KOMPRESORSKE STANICE

LEGENDA MATERIJALA:

Kontaktna fasada, 
Anthracite gray RAL 7016

Limena ventilisana fasada od
PREFALZ ili ekvivalentno
zupčasto profilisanih aluminijumskih
panela RAL 7016

OBJEKAT 10 - STANICA ZA MEDICINSKE

GASOVE I PLATO ZA TEČNI KISEONIK

IZGLEDI - novoprojektovano stanje

Opština Aleksinac
Ulica Knjaza Miloša br. 169
Aleksinac

"PRO-ING" d.o.o. za projektovanje i inženjering,
Bul. Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKTANT

OZNAKA VRSTE
TEH. DOK.

OZNAKA I NAZIV
DELA PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANTI

E - broj

2204-1

datum izrade crteža

novembar 2022.

razmera

R 1:100

broj crteža

49

Slobodan Vojvodić, mast.inž.arh.
licenca br. 210 A110 20
Uroš Dobrić, mast.inž.arh.
Dejan Konjević, mast. inž. arh.

Sandra Vlajković, dipl.inž.arh.
licenca br. 300 G947 08

1- projekat arhitekture

IDR - Idejno rešenje

JUGOZAPADNI IZGLED OBJEKTA
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0.00±

6.00-

A B

SEVEROISTOČNI IZGLED OBJEKTA

0.00±

+

178.94
0.00

B A

525

574

525

574

-

178.84
0.10

1 2 3 4 5

-

178.49
0.45

-

178.10
0.84

-

178.00
0.94

600325325325

1024 600

12345

-

178.84
0.10

-

178.00
0.94 -

178.00
0.94

600 325 325 325

600

JUGOISTOČNI IZGLED OBJEKTA

-

178.84
0.10

±

178.94
0.00±

118.94
0.00

1024

+

180.60
1.66

+

184.04
5.10 +

184.04
5.10 +

184.04
5.10

+

184.04
5.10

-

178.00
0.94

+

180.60
1.66+

180.60
1.66

-

178.84
0.10

+

184.04
5.10

linija postojećeg terena

Rekonstrukcija postojećeg objekta (označenog brojem 11 na kopiji
plana) i izgradnja Hirurško-ginekološkog objekta sa spoljnim
uređenjem objekta Opšte bolnice u Aleksincu, Ulica Momčila
Popovića br.144, K.P. br.829 i deo parcele 832 K.O. Aleksinac varoš



OBJEKAT BR. 8 - PLATO ZA SMEŠTAJ ČILERA I DIZEL AGREGATA

br. Namena Površina (m²) Obim (m') Pod (obrada)

1 Plato za čilere i dizel agregat 155.36 54.56 beton

NETO POVRŠINA 155.36

BRUTO POVRŠINA 155.36

8 - Plato za smeštaj čilera i dizel agregata  - novoprojektovano stanje
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OBJEKAT 8 - PLATO ZA SMEŠTAJ ČILERA I
DIZEL AGREGATA
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Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m') Visina prostorije

1 Prostorija za lagerovanje punih kanti 14,04 16,50 300

2 Prostorija za tretman medicinskog otpada 28,98 21,80 300

3 Prostorija za radnike 10,19 14,26 280

4 Kupatilo 2,60 6,46 280

5 Prostorija za lagerovanje praznih kanti 18,99 24,40 300

UKUPNA NETO POVRŠINA 74.80

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 94.26

LEGENDA:
a - Autoklavi
b - Drobilica
c - Paravan za dezinfekciju kanti i opreme
d - Vaga
e - Kolica

12 - Objekat za tretman medicinskog otpada

UZ. 01 - unutrašnji zid
granitna keramika 1 cm
malter 2 cm
opeka 12 cm
malter 2 cm
granitna keramika 1 cm

SZ. 01 - spoljni fasadni zid
aluminijumski lim sa potkonstrukcijom 7 cm
paropropusna vodonepropusna folija
termoizolacija - kamena vuna 10 cm
parna brana
opeka 25 cm
malter 2 cm
granitna keramika 1 cm

PT. 01 - pod na tlu
granitna keramika + lepak 1.5 cm
cementna košuljica 5 cm
PE folija
termoizolacija XPS 3 cm
AB ploča 12 cm
mršav beton 5 cm
PE folija
geotekstil
hidroizolacija PVC membrana Sikaplan
WP1100-15HL ili ekvivalentno
geotekstil
mršav beton 5 cm
tucanik 15 cm

SLOJEVI KONSTRUKCIJE

UNUTRAŠNJI ZID

SPOLJNI FASADNI ZID

UZ. 02 - unutrašnji zid
granitna keramika 1 cm
malter 2 cm
opeka 12 cm
vazdušni prostor 2 cm
potkonstrukcija (izo. kamena vuna d=5 cm) 5.0 cm
vlagootporna gpk ploča 2x1.25 cm 2.5 cm
granitna keramika 1 cm

S
ever

OBJEKAT BR.12 - OBJEKAT ZA TRETMAN
MEDICINSKOG OTPADA -
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OBJEKAT BR.12 - OBJEKAT ZA TRETMAN
MEDICINSKOG OTPADA -
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610

450 450 450

610

669 669

1408

450 450 450

1408

LEGENDA MATERIJALA:

Kontaktna fasada,
Anthracite gray RAL 7016

Limena ventilisana fasada od
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zupčasto profilisanih aluminijumskih
panela RAL 7016
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Broj Naziv
Površina

(m2)
Obim (m`)

Visina
prostorije (cm)

1 Radionica 43,00 27,20 500

2 Radionica 24,28 20,14 300

3 Alatnica 10,20 12,80 300

4 Komunikacija 4,76 9,60 300

5 Magacin 4,76 9,60 300

6 Toalet 4,06 10,18 300

7 Kancelarija 9,60 12,80 300

UKUPNA NETO POVRŠINA 100.66

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 122.69
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1. Измене и допуне плана генералне регулације Алексинца ("Службени лист 

општине Алексинац", број 11/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖАЈ ПРЕДМЕТНОГ ПРОСТОРА У ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Копија плана број 953-1-055-362/2021 од 10.12.2021. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Извод из листа непокретности број 2772, 1863 и 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оверен катастарско-топографски план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Прибављени подаци и услови за израду урбанистичког пројекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Информација о локацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Извештај Комисије за планове 

 

 

 




